
質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第23号 件　　　　名 豊中市立小曽根小学校校舎改築及び耐震補強工事

No 質疑事項 回　　　　答

（内部）

6
仕上表 天井仕上にＧＢ－Ｄ（Ｔ）と有りますが、凡例が有りませ
ん。　ＧＢ－Ｄ：化粧石膏ボード（トラバーチン）と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－１）

ＧＢ－Ｄ：化粧石膏ボード（トラバーチン）です。

7

音楽室‐１ 壁：有孔シナ合板裏グラスウール充填の厚さが下記
の様に異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。（ＡⅠ－１．２３）
・仕上表：ｔ５０
・雑詳細図－３：ｔ２５

仕上表のとおり厚み５０㎜です。

8

階段 中壁の仕上が下記の様に異なります。仕上表を正と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－１．７）
・仕上表：着色撥水材
・階段断面詳細図：コンクリート化粧打放

仕上表のとおり着色撥水材です。

9
特記無き限り 嵩上コンクリート内にワイヤーメッシュφ ６－１００
角を施すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ－１）

ワイヤーメッシュφ ６－１００角を敷き込んでください。
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10
仕上表 ②－１棟 ２階支援教室 床：ＦＶＳ３下セルフレベリングの
厚さに＜１５＞と有りますが、床仕上がＦＶＳ３の為、ｔ２７と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ－１）

床ＦＶＳ３のセルフレベリングの厚みは２７㎜です。

11

⑭⑮棟 共通 便所の床仕上にシンダーＣＯＮ、ＭＯと有ります
が、厚さ等詳細が不明です。シンダーコンクリートｔ１００＋モルタ
ルの上、床仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅣ
－１）

和便器新設部の床仕上は、AⅣ-１１図便所詳細図のとおり、シンダーＣＯＮ
厚み170㎜、モルタル厚み５０㎜の上に床仕上FVS４（防汚性ビニル床シート
厚み２．０㎜）ですが、その部分以外は既存のシンダーCON、モザイクタイル
貼りの上に、モルタル金こて押え厚み４８㎜、同様の床仕上FVS４です。

12
仕上表 ②－１棟 ２階木の部屋の巾木仕上に銘木化粧シート貼
ＵＣと有りますが、銘木化粧シート貼の為、ＵＣ塗は不要と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ－１）

ＵＣ塗は不要です。

13
特記無き限り 床・壁のモルタル下地は既存のままと考え、表面
仕上のみ撤去・新設すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。（ＡⅡ－１．３）

特記無き限り 表面仕上のみ撤去・新設するものとします。

14

②－１棟 放課後子どもクラブの床仕上が下記の様に異なりま
す。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ
－１．３）
・仕上表：ＦＶＳ３
・断面詳細図：天然木化粧フローリング

仕上表のとおりＦＶＳ３（発泡複層ビニル床シート　厚み２．８㎜）です。
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15

②－１棟 ３階図工準備室・４階音楽準備室の床下地が下記の様
に異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。（ＡⅡ－１．３）
・仕上表：セルフレベリング
・断面詳細図：モルタル

仕上表のとおりセルフレベリングです。

16

⑬棟 １階相談室、３・４階普通教室の床仕上が下記の様に異な
ります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（Ａ
Ⅲ－１．３）
・仕上表：ＶＳ＜２．５＞
・断面詳細図：天然木化粧フローリング

仕上表のとおりVS（ビニル床シート厚み２．５㎜）です。

17

⑬棟 ２階図書室 床：フローリングの厚さが下記の様に異なりま
す。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅢ
－１．３）
・仕上表：ｔ１２
・断面詳細図：ｔ１８

仕上表のとおりフローリング厚み１２㎜です。

18

⑭⑮棟 ２階パソコン室 床の改修内容が下記の様に異なります。
現況及び改修平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。（ＡⅣ－１．３４．３５）
                                              現況                     改修
・仕上表：                           タイルカーペット        サンダーＵＣ
・現況及び改修平面詳細図   フローリングブロック   タイルカー
ペット

２階パソコン室は普通教室に改修するため、床改修については仕上表のと
おりサンダーＵＣです。なお、現況及び改修平面詳細図については、ＡⅣ－
３０．３１図参照してください。

19

⑭⑮棟 ４階パソコン室 床：ＯＡフロアーの高さが下記の様に異
なります。４階パソコン教室詳細図を正と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。（ＡⅣ－１．３５）
・仕上表：Ｈ１５０
・４階パソコン教室詳細図：Ｈ５０

４階パソコン教室詳細図のとおりＯＡフロアー高さ５０㎜です。
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20

⑭⑮棟 ２階パソコン室の床仕上が下記の様に異なります。４階
パソコン教室詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。（ＡⅣ－１．３５）
・仕上表：ビニル床タイル
・４階パソコン教室詳細図：タイルカーペット

床仕上は、ＡⅣ-３５図　４階パソコン教室詳細図のとおりタイルカーペットで
す。

21
②－１棟 木の部屋 曲面加工合板の間接照明が断面詳細図は
残置､雑詳細図－１は撤去と異なります。断面詳細図を正と考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ-2.AⅤ-３１）

断面詳細図のとおり残置とします。

22

特記仕様書－３ 内装改修工事に下記項目が有りますが、施工
範囲が不明です。今回工事は不要と考えて宜しいでしょうか。必
要な場合明確な施工範囲を御指示下さい。（Ａ－５）
・ビニル床シート FVS1：東リ スーパーＫシート
・ビニル床タイル：東リ マチコＶ
・フローリング：北海道パーケット工業 キャンパス・１５

Ａ-５図　特記仕様書－３ は新設棟の内装工事を示しています。内装改修
工事にはこの材料は不要です。新設棟についてはＡⅠ-１図による仕上表を
参照してください。

23

②－１棟 共通 廊下の床下地にＭＯ、嵩上げＣＯＮと有ります
が、床高に＋３０と有る為、モルタルのみと考えて宜しいでしょう
か。又、同モルタルは既存モルタルのままと考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。（ＡⅠ－１）

床高＋３０の記載は、既存モルタルを示しています。

24
②－１棟 支援教室内ユニットシャワー出入口 額縁の仕様が不
明です。木製 ＥＰ－Ｇ塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。（ＡⅡ－１３）

 木製額縁はＥＰ－Ｇ塗装です。
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25

⑭⑮棟 １階会議室の天井仕上が下記の様に異なります。１階会
議室他詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（Ａ
Ⅳ－１．２０）
・仕上表：化粧石膏ボード
・１階会議室他詳細図：ＥＰ塗

１階会議室他詳細図のとおりＥＰ塗装です。

26

②－１棟 １階踏込・脱衣室の床仕上が下記の様に異なります。
仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ－１．
１３）
・仕上表：防滑性ビニル床シートｔ２
・１階平面詳細図：防滑性ビニル床シートｔ２．５
                       ビニル床シートｔ２．５

仕上表のとおり防滑性ビニル床シート厚み２．５㎜です。

27

②－１ １階放課後子どもクラブの壁仕上が下記の様に異なりま
す。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ
－１．３）
・仕上表：木胴縁の上、シナ合板ｔ５．５
・断面詳細図：木胴縁の上、シナ合板ｔ６（グラスウール充填）

仕上表のとおり木胴縁の上、シナ合板厚み５．５㎜です。

28

②－１ １階支援教室、踏込の天井仕上が下記の様に異なりま
す。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅡ
－１．３７）
・仕上表：化粧石膏ボード
・天井伏図－１：化粧石膏吸音ボード

仕上表のとおり化粧石膏ボードです。

29

⑭⑮棟 １階会議室・廊下の天井仕上が下記の様に異なります。
改修範囲が部分的な為、１階会議室他詳細図を正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。（ＡⅣ－１．２０）
・仕上表：化粧石膏ボード
・１階会議室他詳細図：ＥＰ塗

１階会議室他詳細図のとおりEP塗装です。
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下記商品のメーカー・品番を御指示下さい。
・上り框・床ボーダー：御影石
・天井：岩綿吸音板
・天井：化粧石膏ボード
・天井：化粧石膏吸音ボード
・汚垂石：御影石
・床：防塵塗装30
・床：ユニットフロアー
・床：ＯＡフロアー
・壁：ビニルクロス

・御影石：Ａ-３図【新営】特記仕様書-１　に示すとおりです。
・岩綿吸音板：吉野石膏㈱ｿｰﾗｰﾄﾝ平板厚12又は同等品以上です。
・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ：吉野石膏㈱ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝﾗｲﾄ厚9.5（準不燃）又は同等品以上で
す。
・化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞ：吉野石膏㈱ｽｸｴｱｰﾄﾝＤ厚9.5（不燃）又は同等品以上
で　　す。
・御影石：カレドニア（カナダ産）です。
・防塵塗装：Ａ-10図【改修】特記仕様書‐4　内装改修工事№59に示すとおり
　㈱ABS商会　ケミクリートE　又は同等品以上です
・ユニットフロアー：Ａ-10図【改修】特記仕様書-４　内装改修工事№57に示
すと　　おり　㈱UFG　ユニットフロアS、スーパーフロアS　又は同等品以上
です。
・ＯＡフロアー：Ａ-Ⅳ３５図に示すとおり　ナカ工業㈱　樹脂製置敷タイプOA
フロア　　DF-3000（0.2G仕様）　高さ５０㎜　又は同等品以上です。

31

スクリーンＢＯＸの寸法が下記の様に異なります。雑詳細図－１
１を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－１１～１
３．３１）
・平面詳細図：    Ｌ２７００
・雑詳細図－１１：Ｌ２８３８

雑詳細図－１１のとおり　長さ２８３８㎜です。

32

スクリーンの寸法が下記の様に異なります。雑詳細図－１１を正
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－１１～１３．３
１）
・平面詳細図：    Ｗ２４００×Ｈ１８００
・雑詳細図－１１：Ｗ２４３８×Ｈ１８２９

雑詳細図－１１のとおり　幅２４３８㎜×高さ１８２９㎜です。

33

４階音楽準備室－１のＢ面が平面詳細図と展開図で異なりま
す。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
（ＡⅠ－１３）
・平面詳細図：流し台 １か所設置
・展開図：収納棚 ２か所設置

平面詳細図のとおり流し台 １か所設置です。
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34
１階展開図 展示ギャラリー・廊下に木製掲示板の記載がありま
すが、寸法が不明です。Ｗ２８５０×Ｈ１８００と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－１０）

ＡⅠ－１０図　展開図に示すとおり　幅２８８５×高さ１８５５　です。

35
１階展開図 展示ギャラリー・廊下に木製飾り棚（家具図による）
とありますが、寸法が不明です。Ｗ４１５０×Ｄ６００･８００×Ｈ２１
００と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－１０）

木製飾り棚は不要です。

36
１階平面詳細図に誘導ブロック・注意喚起ブロックの図示があり
ますが、仕様が不明です。誘導タイル・注意喚起タイルの事と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（ＡⅠ－９）

周囲の仕上げ同様に誘導ブロック・注意喚起ブロックを示しています。

37

【親営】特記仕様書－４に下記項目の記載がありますが、設置範
囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
（Ａ－６）
・くつふきマット
・地図掛けパイプ

不要です。

38

屋内掲示板の仕様が下記の様に異なります。雑詳細図を正と考
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（Ａ－６．ＡⅠ－３１）
・特記仕様書－４：アルミ枠 塩ビ発泡シート貼
・雑詳細図－１１：木枠 クロス貼

雑詳細図のとおり　木枠 クロス貼です。
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39
１階平面詳細図 展示ギャラリーにロールスクリーンの図示があ
りますが、寸法が不明です。御指示下さい。（ＡⅠ－９）

幅5175㎜×高さ3630㎜（開口寸法）とします。

40
【親営】特記仕様書－４に鍵箱の記載がありますが、形式が不明
です。30組用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。（Ａ－６）

30組用とします。

41

移設物リストの下記場所の移設先が不明です。御指示下さい。
（Ａ－４２）
・１階コミュニティルーム
・１階廊下

学校と協議の上、監督職員の指示する部屋とします。


