
質疑事項

（内部）
下記 便所手摺の参考メーカー品番を御指示下さい。
・洗面カウンター用手摺
・Ｌ型手摺
・小便器用手摺
（図Ａ－７０）

防水押えコンクリートの厚みは図面番号A-19のとおりt90とします。

間仕切については、梁下･ｽﾗﾌﾞ下までとし、RC壁面フカシ壁の軽鉄下地及
びボード・合板については、天井までです。

防水押えコンクリートの溶接金網はφ ６－１００×１００です。

間仕切及びＲＣ壁面フカシ壁の軽鉄下地とボード・合板は
スラブ下まで施工と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡
（図A-６８）

屋根防水押えコンクリートの厚みが外部仕上表はｔ９０、部分
詳細図はｔ８０と異なっています。ｔ８０を正と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡
（図Ａ－１９．６８）

便所手摺の参考メーカー品番は下記のとおりです。
洗面カウンター用手摺：Ｔ１１２ＣＰ５Ｓ一式（TOTO）
Ｌ型手摺Ｔ１１２ＣＬ１０一式（TOTO）
小便器用手摺：Ｔ１１２ＣＵ２一式（TOTO）
大便器用・跳ね上げ式（多目的トイレ改修用）：Ｔ１１２ＨＫ７（TOTO）
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質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第２５４号 件　　　　名 豊中市立南桜塚小学校校舎改築工事

2

1

No 回　　　　答

（外部）

防水押えコンクリート内の溶接金網がφ ６とありますが
φ ６－１００×１００と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
（図Ａ－１９）
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7
外構詳細図－５、ＧＫ－１７新設飼育小屋詳細図に基礎の
記載が有りますが、配筋詳細が不明です。御指示下さい。
（図Ａ－９８）

立上り部 (タテ・ヨコD10@200(シングル))・端部補強筋1-D16)
底盤  　  (タテ・ヨコD13@200(シングル)）
底盤下端は十分な転圧を行い支持地盤を固めるものとします。

8
既存校舎解体の外部足場の養生は防音パネルと考えて宜しい
でしょうか。

図面番号Ａ-15より防音パネルです。

会所桝２２～２３間の側溝はG-300-G-Hとします。5

（外構）

外構計画図、会所桝２２と２３の桝間に、側溝の記載が
有りますが、仕様が不明です。側溝Ｇ－３００－Ｇ－Ｈと考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
（図Ａ-９３）

外構詳細図－３（二期工事）、新設基壇－植栽帯断面詳細の
ＧＢ－ＧＢ・ＧＣ－ＧＣ・ＧＥ－ＧＥ・ＧＦ－ＧＦ・ＧＧ－ＧＧ断面に
コンクリート擁壁の記載が有りますが、配筋詳細が不明です。
御指示下さい。
（図Ａ－９６）

D13@200(シングル)とし底盤厚みはt=180とします。
各底盤下端は十分な転圧を行い支持地盤を固めるものとします。
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解体における外部足場の養生は地盤面から上部まで防音パネルです。
増築校舎棟の外部足場は万能フェンス＋防音シートです。

9

仮設計画図-2（盛替計画）STEP3において、凡例のK-2（KD-2）
は万能フェンス＋防音パネルと記載されていますが、KD-2の詳
細図では万能フェンス上に防音シートの記載となってます。詳細
図（万能フェンス＋防音シート）を正と考えてよろしいでしょうか。
（図Ａ－１５）
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