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可能です。
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E列最終沈殿汚泥掻き寄せ機（上層）及び同（下層）のフライト仕
様ですが、厚みが50mmとありますが、JS標準仕様書では60mm
以上となっています。厚みは60mm以上のものでよろしいでしょう
か。

2

指定はありません。
今回納入する機器について、メーカー指定はございますか。ある
場合はメーカー名をご教示下さい。

既設躯体（別途工事）のひび割れ、漏水、防食塗装等における
補修等は別途と考えますがよろしいでしょうか。

質問内容のとおりです。

質問内容のとおりです。

質疑・回答書

告示番号 第48号 件　　　　名 平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系E-2列最終沈殿池設備工事

質疑事項 回　　　　答No

1

工事上における作業時間・曜日、使用工事用道路等の制約はご
ざいますか。

作業時間・曜日に制約はありません。
場内への入出場は22：00～5：00の間できません。
場内道路使用については他工事等との調整が必要です。

4 工事用現場事務所は、場内設置可能でしょうか。



9

8
初年度出来高についてご計画の金額をご教示願います。また、
出来高対象項目は機器製作費のみと考えてよろしいでしょうか。

計画の金額は￥194,400,000になります。
機器製作費のみになります。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

7

設計書（内訳書　一般労務費）に 「技術者」、「電工」の項目があ
りますが、各項目はどのような内容を意図されてますでしょうか。

流量計取付になります。

沈殿池集水管について、集水部（200A）に加工する孔径と個数
をご教示願います。

集水性能を満足する孔径と個数になります。

6
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「５．特記事項」において整流板とありますが、設置場所と大き
さ・形状をご教示願います。

設置場所は終沈下層流入部になります。
流入下水の乱流による攪拌を防止する目的を満足する大きさ・形状になり
ます。


