
中央監視室内に機器を仮置きする際、床上等に配線を敷設する場合は、
ワイヤープロテクタ等で保護してください。新規での配管、モールは不要で
す。

質疑事項No

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

5

回　　　　答

新規で配管やモールが必要な個所はございますでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 市立豊中病院告示第２号 件　　　　名 市立豊中病院中央監視設備更新工事


