
現在建設中のごみ焼却施設にPCB保管庫がございます。ただし、保管容
器等については、今回の契約に含まれるとお考え下さい。

回　　　　答
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提示した数量は参考値です。本工事は仕様書発注なので、その他の産廃
数量の過多を含め精算は行いません。

発注仕様書Ｐ15　９解体後埋め戻し、整地、片付け清掃におい
て良質土（クラッシャーラン）で埋戻すとありますが、クラッシャー
ランとは再生砕石と考えてよろしいでしょうか？御教示願いま
す。

残置灰処理について設計数量で45ｔなっておりますが、発注仕
様書の表記では、設計数量より多いと思われます。　数量過多
の場合は別途精算と考えて宜しいでしょうか。またその他の産
廃数量の過多の場合も同様と考えてよろしいでしょうか。御教示
願います。

受注後、現地調査、聞き取り調査いただく事となります。

ご理解のとおりです。

PCBについて含有していた場合、指定保管庫に運搬設置とあり
ますが、既設の保管庫があると考えてよろしいでしょうか。また
保管容器については別途精算と考えてよろしいでしょうか。

各棟、各設備について詳細は現地調査及び聞き取り調査となっ
ておりますが、現地調査は可能でしょうか。御教示願います。
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5

足場の設置について、建屋内にある機器洗浄（焼却炉等）につ
いて、建屋を密閉し管理区域を作成し洗浄及び機器撤去を行う
にあたり外部足場は必要ないと考えてよろしいでしょうか？御教
示願います。

各法冷等の遵守はもちろん、労働者の安全性を確保することは最低限必
要でありますが、その中に御社のノウハウ等、技術的根拠がある場合は、
協議によっては問題ありません。
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プラットホームなどのGL上の除却土について、場外処理、処分
となっておりますが、現状汚染の有無が判断できません。汚染さ
れていないもと考えて、再利用し埋戻しに使用してよろしいでしょ
うか。汚染されていた場合は別途精算と考えてよろしいでしょう
か。御教示願います。

本工事において除去土の汚染状況を調査し適切な処分等を行ってくださ
い。本工事は仕様書発注なので、汚染状況による処分コストの精算は行い
ません。
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仮設工事、仮囲いについて発注仕様書でH=3ｍのフラットパネ
ルと表記があり、建築物解体標準仕様書ではH2ｍフェンスバリ
ケードと表記があります。H=3ｍフラットパネルを正と考えてよろ
しいでしょうか。御教示願います・

今回は3ｍの仮囲いとして下さい。
仕様書P.17、２．優先順位の中の優先順位については記載内容を変更して
おります。
修正後の仕様書は、電子入札システムの発注図書として配布致します。

8
防音対策で、設計書には防音シートと表記があり、建築物解体
標準仕様書で防音パネルで囲む事とありますが、防音シートを
正と考えてよろしいでしょうか。御教示願います。

ご理解のとおりです。
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9
アスベストについて、吹付け・配管ダクトパッキンにアスベスト含
有は、無いものと考えてよろしいでしょうか。御教示願います。

アスベストについては本工事にて調査の上、ご判断下さい。なお、排ガスな
ど高温ダクト、点検口等の部位のパッキン、ガスケットは、非飛散性アスベ
ストが使用されている確率が非常に高いと考えられます。従って、これらの
パッキン類は、数量的にも多くはないため、検査せず、全てアスベストとし
て取り扱う場合が多いと考えています。

10

雨水排水処理について、排ガス処理棟屋上、工場棟屋上に屋
根設置をした時点で雨水処理施設は必要がなくなるものと考え
てよろしいでしょうか。または、雨水処理を使用している設備が
なくなるまで必要と考えてよろしいでしょうか。御教示願います。

後者の方が正解ですが、その後、汚染土壌対策において、新たに仮設雨
水排水処理施設が必要になるケースも工程により考えられます。
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重油、薬品類の抜き取り処分について、夫々の数量をご明示頂
けないでしょうか。

仕様書に記載のとおりであり、詳細な数量は明示出来ません。

12

資料04-06　最終整地図（案）で、「ベントナイトで整地」のエリア
が有りますが、ベントナイトの施工厚を御教示願います。また、
同図の「本工事アスファルト整地」エリアの舗装構成を御教示願
います。

資料０４－０６に表記される「ベントナイト」は、誤記であり、再生クラッシャー
に読み替えて下さい。舗装構成は基礎地盤の強度等を踏まえ協議により
決定するものとします。


