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消火器が含まれていますが歩行距離（20ｍ）等考え本数が少な
いと思いますが（既設棟は別途）

関係部署よりの指導があれば別途協議します。
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1
揚水ポンプ用電源ですがメーカー最長で２０ｍ迄は可能、ピット
内でジョイント・床面ボッス打込み（ＤＰ-3）どう考えますか

ピット内でのジョイントと考えています。

2

Ｍ－０３、設備項目に空調ドレン排水最寄の会所接続と有ります
が→空調設備が会所近くまで配管している物を衛生桝に接続す
ると考えて宜しいでしょうか、また小口径桝の仕様も変わると思
いますが。

平面図のとおりとします。
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