
No 回　　　　答

大屋根の塩ビｼｰﾄ防水（SI-F2）について、断熱材（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟﾈ
ﾙ）の厚みを教えてください。

参考明細の大屋根について、既存防水層撤去後に、高圧水洗
浄とありますが、漏水の可能性がありますので対処の方法を教
えてください。

樹脂モルタル下地処理は無いものとします。但し、ケレン、清掃を行ない良
好な接着面を確保することとします。

ＪＩＳ　Ａ　９５１１（発泡プラスチック保温材）により、Ａ種ポリエチレンフォーム
保温材の密度及び熱伝導率の規格に適合するものとし、厚みは２０mmとし
ます。

図面（A-07）の改修仕様①②に樹脂ﾓﾙﾀﾙ下地処理が記載され
ていますが、参考明細に載っていないので追記で良いでしょう
か。

質疑事項

シルバークール版接続部及び端部については（図面番号A-10図　ａ-詳細
図・ｂ-詳細図）シール等既設部分は残すことから高圧洗浄にあっては、仮
設の養生を行うものとします。なお、接続部及び端部周囲はケレン清掃程
度とし、PC版のその他部位については、高圧水洗浄とします。
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