
別紙詳細図のとおりとし、母屋との取り合いの吊ボルト穴シーリング材充填
補修を行うものとします。

Ａ-13・14　不燃断熱材吹付、ラチス塗装と記載されていますが、
屋根下地の状況や取合、吹付と塗装の詳細区分や各所納まり
の詳細図をご指示願います。

質疑事項

質疑の受付日時を越えた質疑は、受け付けられません。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

3

1

回　　　　答

Ａ-12・14　天井撤去、吊ボルト穴シーリング材充填と記載されて
いますが、下地の状況や既設の取合い等、詳細図をご指示願
います。

質疑受付日完了後に、質疑が発生した場合はどうなるのでしょ
うか。

別紙詳細図のとおりとします。
ラチス塗装はA-14のとおりです。

質疑・回答書

告示番号 第392号 件　　　　名 豊中市立第二中学校体育館天井改修工事


