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図面番号No.4のとおり、コンクリートブロック天端（控壁共）は、笠木モルタ
ルを新設し、糸幅W200厚ｔ30程度とします。

コンクリートブロック天端の笠木は、現況どおり、内笠木で良い
のでしょうか？

セキュリティ-配管の鉄管は、再利用して良いのでしょうか？ 図面番号No.4のとおり、セキュリティー配管の移設は別途工事とします。
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