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1
ご質問のとおりです。
既設管のフランジ蓋は片側のみ取り付けております。

図面番号M-19「ｽｸﾘｰﾝかす排水管平面図（2）（更新）」

・ｽｶﾑ管300Aの躯体貫通部の既設管（F’通り、G’通り、H’通り、
I’通り）は、現状両ﾌﾗﾝｼﾞ部に蓋が取付けられている状態と考え
てよろしいでしょうか。（本工事では既設ﾌﾗﾝｼﾞ蓋を取り外してｽｶ
ﾑ管を取付）

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第50号 件　　　　名 平成２９年度庄内下水処理場水処理設備更新工事

回　　　　答質疑事項


