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1 システム設計後の協議によります。
水中軸受は「セラミックス軸受または同等品」とありますが、無注
水式樹脂製軸受でも良いでしょうか。

No.１雨水ポンプの実績から、今回Ｎｏ.３雨水ポンプの排水開始
水位　100％排水水位をご教示ください。

システム設計後の協議によります。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局第52号 件　　　　名 平成30年度小曽根第１ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事

回　　　　答質疑事項

Ｎｏ.３雨水ポンプ設置開口部の荷重計算において、想定された
ポンプ（減速部含む）と水の質量を御教示下さい。


