
φ６００につきましては中央環状線を横断する図面になってい
ますが開削の許可は得られたのですか？

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

1 設計書第1号-布設替詳細設計-開削工法-小口径に包含されています。
φ６００　L=７０ｍの積算が抜けていますね。大口径の記載が

設計書に一切ありません。

開削の許可については、現在協議中です。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 令和２年度水道配水管設計業務委託（№１）  

回　　　　答


