
回　　　　答

【特記仕様書　第１８条　設計に関する事項】
「（見積単価）モルタル充填継手・濁水処理設備で採用。『見積
依頼先は別紙のとおり』」と記載があります。機械式継手工 特
記仕様書 （別紙）には見積依頼先の記載がありませんが、別
紙とは特記仕様書とは異なる図書でしょうか。ご教示願いま
す。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第３６号 件　　　　名 令和２年度庄内下水処理場水処理施設表面保護工事

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1 変更後の特記仕様書をご参照願います。


