
回　　　　答

特記仕様書　第４章（撤去工）　§１撤去機器仕様
既設のNo.3自動除塵機の重量をご教示お願いします。

特記仕様書　第６章（準備工）
沈砂池底部の浚渫後、堆積していた土砂等は、
場内沈砂洗浄設備による処分と理解してよろしいですか。

約１．８ｔ程度見込んでいます。

お見込みの通りです。
尚「豊中市工事請負契約書」及び「豊中市発注工事における監理技術者
及び現場代理人に関する取扱要領」に基づき対応下さい。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第３８号 件　　　　名 令和２年度　利倉ポンプ場沈砂池設備更新工事

現場代理人及び監理技術者について
工場製作期間と現場施工期間（１１月２日～）で変更可能です
か。
また、工場製作期間は非専任と解釈してよろしいでしょうか。

特記仕様書　第４章（撤去工）　§２撤去鋼製加工品
既設の点検歩廊重量をご教示お願いします。

質疑事項

土砂等は産業廃棄物処理とします。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1 約２６ｔ程度見込んでいます。


