
既設№３雨水ポンプのLWLは-4.466mTPです。
異常低水位は-5.050mTPです。

特記仕様書P8 第2章 第1節 §1 2.仕様にて、中間軸受1箇所と
記載されていますが、2床式のため、中間軸受無しと考えてよろ

しいでしょうか。
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特記仕様書P8 第2章 第1節 §1 5.特記事項にて、「既設№3雨
水ポンプと同等の水位で運転が可能なものとし」と記載があり

ますが、特記仕様書内で№3雨水ポンプの運転水位
（LWL,LLWL）を確認できませんでしたのでご教示願います。

特記仕様書に誤記がありました。
２床式のため、中間軸受は不要です。
特記仕様書を訂正し、差し替えいたします。


