
質 問・回 答 書

件名： 橋波小学校消防設備等改良工事

質 問 事 項 回 答

受信機について

自火報 受信機 ３０局(25) 警備員室に

１台となっておりますが職員室に副受信機

40局(29)があり同時に交換が必要です。

設計通りとする。

P-1用発信機・表示・ベル
本館 ４階 階段近くについて 表示ラン

プが単独で 1つ多くついています。
２１セットと表示灯 1つ

設計通りとする。

避難口誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ

本館４階分 赤ランプ点灯しております。

今回工事対象外とする。

体育館７個バッテリー交換となっておりま

すが体育館誘導灯 １０台ありますが ７

個でよろしいでしようか

設計通りとする。

表示板について

表示板 本館ポンプ室のみとなっておりま

すが新館の表示はポンプ室(白板に黒字表彫
り)赤板に白字表彫りでよろしいでしょうか
表示板は 本館のみでしようか

設計通りとする。

消火設備工事について

配管修繕後 消火ポンプの調査修繕をとな

っておりますが新館ポンプについては１９

７８年製と(39年前)なっており最終稼働確
認は、いつされましたでしょうか

現状では修理対応出来ないのではないでし

ょうか(本館消火ポンプは２０１４年に改修
されております。)２月８日現在 本館・新

館屋上にて消火ポンプ行きバルブが閉まっ

ておりました

不明である。軽微な修繕程度とする。

内容によっては協議による。



消火ポンプ送水テスト 検査まででしょう

か

お見込みのとおりである。

新館は配管修繕時バルブがありますが本館

については消火ポンプ行き配管が枝菅にな

っており断水作業が必要になります。

(本館高架水槽の水を抜く必要があります。)

お見込みのとおりである。

今回入札図面は１枚なのですが消防届など

に必要な図面はありますでしょうか

当初図面等の参考資料があります。


