
工　事　名

質　問　・　回　答　書
平成　29年　５月　10日

（仮称）  中部エリア地域コミュニティ拠点施設建設工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

WD3ですがA-008図及び明細書では1箇所となって
おりますが、A-014図では2箇所となっております。
A-008図を正とし、1箇所と考えてもよろしいでしょう
か。

上記回答と同じ。

図面A-014において、LSD-6切窓の寸法が600×
170とありますが、1700として良いでしょうか。

よろしい。

図面　A-008･014において建具表にWD-3が和室、
多目的室(防音)に2ヶ所と記載ありますが、1ヶ所と
して良いでしょうか。

2箇所（和室×１、多目的室（防音）×１）とする。
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