
質 疑 ・ 回 答 書 
  令和 3年 8月 31日 

 

発注番号 03KA-94 件 名 長尾小学校他 1校体育館外壁他改修工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

西長尾小学校体育館大屋根部の改修です

が、図面 A2-02 では天然アスファルト系長

期保護防食塗となっていますが、他の図面

では特に改修仕様が指示されていないよう

に思われます。 
大屋根は施工範囲になっていますか？ 
また、防食塗の場合、ベンチレーターも含

まれますか？ 

天然アスファルト系長期保護防食塗の施工範

囲は大屋根、ベンチレーターを含みます。 

2 

図番（A1-02）で、表中の R 階内樋の備考

欄に「防水押え金物＜撤去＞」の記載があ

るが、撤去部分の新設は必要ないのでしょ

うか。 

防水押え金物の新設は必要ありません。 

3 

ベンチレーター撤去後、屋内天井部分の改

造詳細図面がないのですが、同部分の改造

工事は不要なのでしょうか。改造工事が必

要であれば、先月告示案件の「山田中学校

体育館屋根改修他工事」設計図書（図番、

A-09）を参考にすればよろしいでしょう

か。 

ベンチレーターの撤去後の改修は必要です。

なお、詳細は添付図面の通りです。 

枚方市 総務部 契約課 
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          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
 

mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp
mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp
mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp


Ｎｏ．

Ｄ　　Ａ　　Ｔ　　Ｅ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ． ＤＲＡＷＩＮ　ＢＹ． Ｓ　　Ｃ　　Ａ　　Ｌ　　Ｅ

１：５

屋根部分詳細図（参考図）

枚方市都市整備部施設整備室

長尾小学校他1校体育館外壁他改修工事

※配管等に干渉しないよう母屋の位置を検討すること

（既設）瓦棒葺屋根

（新設）棟包：屋根同材

（新設）エプロン

換気棟撤去後改修詳細図

（新設）

裏貼り：ポリエチレンフォーム　ｔ＝4.0

（新設）止面戸　周囲コーキング
（新設）棟金具

（新設）パッキン、座金、ナット

180 180

（新設）棟下地：亜鉛メッキ鋼板　ｔ＝0.8　加工
（新設）タイトフレーム

既設母屋

（既設）野地板：

（新設）棟面戸

木毛板 t=15

（新設）母屋Ｃ‐100*50*20*3.2　（ネコL‐90*90*7）

（新設）アスファルトルーフィング940

（新設）野地板：木毛板 t=15 カバー工法　カン合式：カラーガルバリウム鋼板ｔ＝0.5
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