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件　名　　富田林市立彼方小学校⑭・26棟耐震補強工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

特記仕様書（図Ａ－０２、１６，１７）において、第１９章　その他で設備配管の

質　疑　・　回　答　書契約検査課契約検査課契約検査課契約検査課

1

特記仕様書（図Ａ－０２、１６，１７）において、第１９章　その他で設備配管の
塗装は全て建築工事とあります。図示が無いので数量が不明です。図示また
は数量指示願います。（径、材質、塗装種別等）

外部鉄部（展開図記載の鉄部塗装改修範囲含む）ＳＯＰ塗装合計参考数量
192ｍ2とする。

2

特記仕様書（図Ａ－１６，１７）において、第１９章　その他で下記室内の天井
に設置してある機械警備撤去再設置とあります。適用印はあるのですが教室
名が明記有りません。作業はあるのでしょうか。ある場合の教室名を指示願
います。

内装改修に伴って、天井に設置の機械警備センサー等の撤去再設置は有り
ませんが、工事期間中、工事対象棟全体の機械警備解除・復旧作業は有り
ます。

3
図Ａ－１６，１７の内容欄において換気パイプでは存している個所は取り替え
とあります。図示が不明のため個所数が分かりません。指示願います。

換気パイプ取替え箇所については、数量10箇所とします。取替え箇所につ
いては、現場指示とします。
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