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図番Ａ－０９　保育室の床改修部分についてﾌﾛｰﾘﾝｸﾞは部分改修ですが、ｳ よろしいです。
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図番Ａ－０９　保育室の床改修部分についてﾌﾛｰﾘﾝｸﾞは部分改修ですが、ｳ
ﾚﾀﾝ塗装も新設補修部分の塗装と考えてよろしいですか。なお廊下について
は全面塗装と理解してます。

よろしいです。

2

図番Ａ－０６　管理棟前設置の仮設ﾄｲﾚ（１ﾌﾞｰｽ）は工事業者用と考えてよろ
しいですか。

園職員用です。

3

図番Ａ－１４・２４　軒天Ｃ，Ｄについて交互撤去と有りますがどの部分の撤去
となりますか指示下さい。

軒天交互撤去範囲は、添付資料2のＣ・Ｄの範囲です。
なお、A-13に追記と誤記（太線で囲っている部分）がありますので添付資料1に
記述いたします。
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