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設計図2の14頁の第5条工事測量につきまして、引照点杭図を提出と
ありますが、座標値を測量機器にて厳格測定したものを提出するので
しょうか？もしくはコンベックス等での位置出しを記載したものでよい
のでしょうか？

コンベックス等での位置出しを記載したもので結構です。
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設計図１の15頁・設計図2の2頁につきまして、転落防止柵の基礎工事
において舗装版切断・掘削のサイズが900×900となっておりますが、
その際現地道路の幅員の狭さから道路部900mm掘ることでの地域住
民の車両通行の負担増と、道路部端から300mm道路を狭めることに
よって工事竣工後従来より圧倒的に車両の通行が困難となることが
予想されます。基礎ブロックの寸法は300×300×450であり、400×
400で掘削し、周囲50mmを埋め戻してCo補修という工法ではいけま
せんか？
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左記工法でも問題ありません。
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