
平成　30年　4月 25日
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代表者職氏名　 

送 付 担 当 者

電  話  番  号

件　名　川西小学校プール塗装等改修工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

設計図書の床点検口は450,750角共にﾓﾙﾀﾙ充填用です。その製品に別仕
様の仕上げで耐久性に問題無いのでしょうか。特に角ﾊﾟｲﾌﾟと蓋PLと溶接と
ありますが、蓋PLはt1.2mmしかありません。見解をご教示下さい。

問題ないと考えております。
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