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件　名　　R元　山中田ポンプ場流入弁取替修繕工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

特記仕様書にて、「日程・時間については、監督員の指示のもと施工を行うこ
と」とありますが、作業時間に制限は有りますでしょうか。
（例 ： 流入が4時間しか停止できない、夜間でしか作業が出来ない等）

作業時間は、平日１０時から１５時になります。
また、水運用・関連工事等で、その都度制限する可能性があります。

2
図番3より、受水槽からの戻水は100A仕切弁で止水できるものと考え、
流入側は、場外に仕切弁等何か止水できるものがあると考えて宜しいでしょう
か。

受水槽からの戻水は仕切弁で止水できます。
流入側も仕切弁で止水できます。

3
図番3より、配管内の溜まり水の処理は、床排水ポンプ等の設備が場内にあ
るものと考えて宜しいでしょうか。

床排水ポンプ等の設備はありませんが、側溝等への排水は可能です。
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