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１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 

【M-10】受水槽廻り平面図 
既設受水槽・既設揚水ポンプ再利用となって

おり、配管改修はないと考えておりますが、 
既設給水管接続５０とあります。これは無視

してよろしいでしょうか？ 
 
 
 
 
 
【M-12】 
機器 FE-1パイプファンですが、１階～４階

貸室の取付位置はサッシ部にパネル等で 
取り付けるのでしょうか？その場合パネル

は設備工事でみておくのでしょうか？ 
それとも新規開口を設けるのでしょうか？ 
取付方法と取付位置のご指示をお願いしま

す。 

既設給水管外れていましたので、接続が必要で

す。（２箇所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE-1 パイプファンは、設備工事です。また取付

は、窓ガラス部分です。 

 


