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質 疑 ・ 回 答 書 

 

平成 31 年 4 月 18 日 

発注番号 3101004 開札日 平成 31 年 4 月 24 日 

工 事 名 東部第四・第五配水場テレメータ設備等修繕工事  

質問

番号 
質疑事項 回答 
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デジタル入力モジュールとアナ

ログ入力モジュールの数量につ

いて 

特記仕様書の総則及び設計書の

数量と特記仕様書の機器仕様書

の数量に差異がございます。 

特記仕様書の総則及び設計書の

数量を正としてよろしいでしょ

うか。 

特記仕様書の総則及び設計書の数

量を正とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


