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河川横断部の水管橋等詳細設計につい
て、設計書に計上されておりません
が、本業務対象外と理解してよろしい
でしょうか。

現在添架されている水管橋は耐震性能
を有しており、本設計にて連絡を想定
しているので、設計対象外です。
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