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質　　　問 回　　　答

1

A-26　南側ブロック撤去範囲の既設電
管・プルボックスの移設は本工事に含ま
れるのでしょうか？

含まれません。

2
A-33　撤去対象物のｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査
は本工事に含まれるのでしょうか？

アスベスト調査については、1次調査
（設計図書や目視確認）を実施し、含
有なしと判定されていることから、積
算上は、含んでおりません。解体の際
には、関係法令に準じて適切に処分し
て下さい。なお、関係法令に準じた処
分に伴い、追加費用が発生する場合
は、設計変更対象として協議により対
応させて頂きます。

3
A-33　撤去対象物の仮囲いは手摺先
行クサビ式足場、防音シートでもよろ
しいでしょうか？

本工事における足場等の仮設について
は、任意仮設としております。ご質問
の内容で問題はありません。

4
A-49　ｼｬｯﾀｰ付き倉庫西側の給水管撤
去は本工事に含まれるのでしょうか？

含まれません。

5
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