
87

１期工事 階段室増築において、改修後 建具案内図 ａＸ１／ａＹ３
通り２階～４階の１０ＡＷ－５は建具表より以下の様に読替えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。
・２、３階 １０ＡＷ－５ → １０ＡＷ－１０７
・４階     １０ＡＷ－５ → １０ＡＷ－１０８
(１Ａ－９４～９６．１３８)

ご質問の通り、２、３階１０ＡＷ-５を１０ＡＷ-１０７に４階１０ＡＷ-５を１０ＡＷ-１０８
に読替えます。

85

１期工事において、１ＳＣＰ－１００の数量が建具表は２５か所、
建具案内図は２６か所と異なります。建具案内図を正と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。
(１Ａ－９３～９７．１０６)

建具案内図を正とし２６ヵ所です。

86

現況撤去１階建具案内図１Ｘ７／１Ｙ３通りの男子便所１ＡＷ－７
は撤去符号の記載となっていますが、便所詳細図より二重丸の
改修建具と読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
（１Ａ－７０．８８）

改修建具とし、公共建築改修工事標準仕様書　５．１．３の（a）（１）の通りです。

(建具)

84

各工期共通として学校間仕切りのスチール三方枠の仕上が建
具表はＳＯＰ、建具詳細図はＥＰ－Ｇと異なります。建具表を正と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
(１Ａ－１３７．１４５)

建具詳細図を正としＥＰ－Ｇです。

質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第22号 件　　　　名 豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事

No 質疑事項 回　　　　答



質疑・回答書

告示番号 豊中市告示第22号 件　　　　名 豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事

No 質疑事項 回　　　　答

89

２期工事建具表において、ＬＳＤ－１の姿図名称欄にガラリ付と
ありますが、姿図・建具表はガラリの指示がありません。不要と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
（２Ａ－６２）

不要です。

90

３期工事において、４ＡＤ－１０１の数量が建具表に３か所とあり
ますが、建具符号図に見当りません。また姿図がありません。
不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、設置か所、姿図を
御指示下さい。
(３Ａ－８６～８９．９６)

4AW-105に読み替えてください。又アルミパネルはアルミフラッシュパネルに読み
替ます。

88

１期工事において、撤去建具１ＷＤ－９が建具案内図に記載が
ありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は取付
か所を御指示下さい。
（１Ａ－１０３）

不要です。


