
4.489ｍです。ポンプの計画実揚程をご教示ください。

質疑・回答書

告示番号 第４８号 件　　　　名 平成２５年度公共下水道事業穂積ポンプ場Ｎｏ．２雨水ポンプ場設備更新工事

ご質問の通りです。

質疑事項 回　　　　答No

1

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2
吐出し弁の準拠規格はJWWA　Ｂ138と記載有りますが、面間寸
法については短面間でよろしいでしょうか。（発注図より推測）


