
81

EV吊ﾌｯｸがEV詳細図では1か所､EV参考図では2か所と相違し
ます｡EV詳細図より1か所を正と考えて宜しいでしょうか､御指示
下さい｡
[D-49,152]

2箇所とします。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
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79

ﾎﾟﾝﾌﾟ室基礎の仕上は下記のように考えて宜しいでしょうか､御
指示下さい｡
　・天端…ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上
　・立上り…打放補修素地
[D-14,30,48]

ﾎﾟﾝﾌﾟ室基礎の仕上は以下のとおりとします。
　・天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上
　・立上り：防塵塗料

80

MDF室仕上表備考にMDF室基礎とありますが､平面図及び階段
詳細図ではありません｡不要と考えて宜しいでしょうか｡必要な場
合は､仕様･寸法及び仕上を御指示下さい｡
[D-14,30,47]

MDF室基礎は不要とします。

No 質疑事項 回　　　　答

78

（内部雑金物）
＜共用＞
意匠基礎伏図及び構造梁貫通図に図示されている貫通孔は建
築工事では補強のみ必要で、ｽﾘｰﾌﾞ･ｻﾔ管等は建築工事外で
宜しいでしょうか。必要な場合は仕様を御指示下さい。
[D-111,S-24]

梁貫通補強工事、φ 200以上のｽﾘｰﾌﾞ入れは建築工事とします。

告示番号 第　４２４　号 件　　　　名 （仮称）市営二葉第３住宅建設工事

質疑・回答書



85
住戸内に電気用ｽﾘｰﾌﾞの図示がありますが、建築工事の場合
はｽﾘｰﾌﾞ及びｷｬｯﾌﾟの仕様を御指示下さい。
[D-50]

天井内配線用のｽﾘｰﾌﾞのため、ｷｬｯﾌﾟは不要とします。
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83

＜住戸＞
部分詳細図-3-A22に廊下手摺取付下地詳細図がありますが、
設置範囲は各ﾀｲﾌﾟ廊下壁片側(開口除く)部分と考えて宜しいで
しょうか、御指示下さい。
[D-93]

設置範囲は別紙図面の斜線部のとおりとします。

84

特記仕様書に記載の(58)(59)給気用ｽﾘｰﾌﾞ屋内､屋外のﾚｼﾞｽﾀｰ
及びﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟの仕様は部分詳細図-6-A36玄関給気口(換気ｸﾞ
ﾘﾙ)の仕様と思われますが、給気用ｽﾘｰﾌﾞφ 100の内部･外部の
仕様を御指示下さい。
[D-10,50,96]

公共住宅標準詳細設計図集E-407とし、大建ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ
DK107ACGN/ACMN同等品以上とします。

No 質疑事項 回　　　　答

82

＜社会福祉施設＞
1F平面図で宿泊室1(X7通り)にFD付ｽﾘｰﾌﾞの指示がありますが､
平面詳細図ではｽﾘｰﾌﾞの指示がありません｡この部分にはｽﾘｰ
ﾌﾞは不要と考えて宜しいでしょうか｡また､宿泊室8(X7通り)の換
気ｽﾘｰﾌﾞ(4か所)は延焼線にかかるのでFD付と考えて宜しいで
しょうか､御指示下さい｡
[D-30,164]

宿泊室１のｽﾘｰﾌﾞは必要とし、すべてFD付とします。

質疑・回答書

告示番号 第　４２４　号 件　　　　名 （仮称）市営二葉第３住宅建設工事



89
物入ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟの仕様･形状は公共住宅標準詳細設計図集Ｉ-
301に倣って宜しいでしょうか、御指示下さい。
[D-57]

物入ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟの仕様･形状は公共住宅標準詳細設計図集Ｉ-301に倣うこ
ととします。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

87

壁点検口に於いて特記仕様書では450角の品番しかありません
が展開図では300角･300×400･200×400ｻｲｽﾞも図示されており
ます。それぞれ品番を御指示下さい。
[D-9,51,63,66]

指定製品性能に準じた別寸法加工品とします。

88

下記の参考ﾒｰｶｰ･品番がありましたら御指示下さい。
 ･ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ
 ･ﾀｵﾙ掛け
 ･ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ
又、下地補強は合板t15程度で宜しいでしょうか、御指示下さ
い。
[D-14]

以下のとおりとします。
 ･ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ　：LIXIL  KF-91同等品以上
 ･ﾀｵﾙ掛け　：LIXIL  KF-73同等品以上
 ･ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ　：LIXIL  CF-22H同等品以上
下地補強は合板t15とします。

No 質疑事項 回　　　　答

86

1DK-C･D平面詳細図でMBに給湯器排気用ｽﾘｰﾌﾞの図示があり
ますが、建築工事の場合はｽﾘｰﾌﾞ及びｷｬｯﾌﾟの仕様を御指示下
さい。又、他のﾀｲﾌﾟには見受けられませんが、不要で良いので
しょうか、御指示下さい。
[D-53]

給湯器排気用の梁貫通ｽﾘｰﾌﾞの表示のため、ｷｬｯﾌﾟは不要とします。

質疑・回答書
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91
住戸便所の上部棚板はﾎﾟﾘ合板t20程度で宜しいでしょうか、御
指示下さい。
[D-51]

ﾎﾟﾘ合板t20程度とします。

92

身障者用住戸ｻﾆﾀﾘｰの便器廻りに破線で仕切がありますが、
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ及びｶｰﾃﾝが今回工事の場合は仕様を御指示下さ
い。
[D-65,68]

ｱﾙﾐＩ型ｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙを設置することとします。

No 質疑事項 回　　　　答

90
住戸ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの出入口開口枠(木軸部)は樹脂製の既製品で宜
しいでしょうか、御指示下さい。

樹脂製の既製品とします。

質疑・回答書
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No 質疑事項 回　　　　答

93

（建具）
SSD-1･K1建具表で合せｶﾞﾗｽt6+6とありますが､ﾌﾛｰﾄt6.0+ﾌﾛｰﾄ
t6.0と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-73]

ﾌﾛｰﾄt6.0+ﾌﾛｰﾄt6.0とします。

94
SSD-1建具表で飛散防止ﾌｨﾙﾑの指示がありますが､SSD-K1同
様不要と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-73]

飛散防止ﾌｨﾙﾑは不要とします。

95

SSD-K1<ｴﾝﾄﾗﾝｽ>が下記のように相違します｡
　・断面詳細図､B面展開図…H1960+200+340
　・建具表…H1960+200+350
建具表を正と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-42,46,73]

H1,960+200+340とします。

96
衝突防止表示:ｽﾃﾝﾚｽφ 30は両面貼と考えて宜しいでしょうか､
御指示下さい｡
[D-9,73]

両面貼とします。
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No 質疑事項 回　　　　答

97

鋼製建具の建具表見込とは枠見込と考えて宜しいでしょうか｡ま
た､扉見込が不明です｡下記のように考えて宜しいでしょうか､御
指示下さい｡
　・SD-K3～6,SD-1～3…扉見込:33
　・上記以外…扉見込:40
[D-73,95]

以下のとおりとします。
枠見込み33㎜、扉見込み25㎜（片面ﾌﾗｯｼｭ）
枠見込み80㎜、扉見込み40㎜（両面ﾌﾗｯｼｭ）

98
鋼製建具は全てｽﾃﾝﾚｽ沓摺を必要と考えて宜しいでしょうか､御
指示下さい｡
[D-73]

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺は必要とします。

99
SD-K3～6はSD-1～3同様､片面ﾌﾗｯｼｭ戸と考えて宜しいでしょう
か､御指示下さい｡
[D-73,95]

片面ﾌﾗｯｼｭ戸とします。

100

SD-K4<共用PS>が下記のように相違します｡
　・断面詳細図､B面展開図…H2000
　・建具表…H2160
建具表を正と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-42,46,73]

H=2,000とします。
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No 質疑事項 回　　　　答

101

SD-K6<共用PS(X6～7通間)>が下記のように相違します｡
　・建具表…H2000
　・D-D断面図…H1800
建具表を正と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-73,166]

H=2,000とします。

102

ｱﾙﾐ製建具の建具性能で特記仕様書ではC種とありますが､下
記について御指示下さい｡
　ｱ) S-6(4F以上)ですが､1～3FはS-4と考えて宜しいでしょうか｡
　ｲ) 気密性･水密性がA･B種に※印があります｡A-3･W-4と考え
て宜しいでしょうか｡
[D-7]

BL-B型性能を確保することとします。

103

確認ですが,1F社会福祉施設のAW-1･2は延焼ﾗｲﾝにかかりま
せんが建具表では防火設備です｡建具表通り防火設備と考えて
宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-73]

消防による指導のため、防火設備とします。

104
A31詳細図の面格子の仕様が不明です｡ｱﾙﾐ製 電解二次着色
(ｽﾃﾝｶﾗｰ)と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-95]

ｱﾙﾐ製電解二次着色(ｽﾃﾝｶﾗｰ)とします。
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105

3枚引違い戸(WD-3･4･7)で建具表では扉見込:30ですが､壁断面
詳細では扉見込:18です｡見込:18と考えて宜しいでしょうか､御指
示下さい｡
[D-74,82～89]

見込厚は30とします。

106

建具表でWD-10･20のｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄはH20とありますが､WD-10･20
以外のｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄの寸法が不明です｡全てH20と考えて宜しいで
しょうか､御指示下さい｡
[D-74]

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄトの表記のない建具下端隙間は5㎜程度とします。

107

WD-30<玄関物入(各ﾀｲﾌﾟ)>が下記のように相違します｡
　・平面詳細図…W480
　・建具表…W450
WD-30は全てW480と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-50,53,62,74]

W480とし、SUS丁番取付のこととします。

108

WD-31<廊下物入(各ﾀｲﾌﾟ)>が下記のように相違します｡
　・平面詳細図…W450
　・建具表…W480
WD-31は全てW450と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-50,53,62,74]

W450とします。
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109

3LDK(身)廊下物入WD-34(片開き戸)部分で､平面詳細図では壁
番号-141ですが､これは折戸詳細図です｡壁番号-82と考えて宜
しいでしょうか｡異なる場合は建具表を御指示下さい｡
[D-65,84,89]

図面番号D-84「内装断面詳細図-7」の断面番号82参照のこととする。

110

CD-12<物入(2LDK(身)ﾀｲﾌﾟ>が下記のように相違します｡
　・平面詳細図…W1540
　・建具表…W1500
建具表を正と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-68,75]

W1500とする。

111

戸襖(T-1～5)で建具表では扉見込:30ですが､壁断面詳細では
扉見込:18です｡T-1～5は見込:18､T-6は見込:30(62詳細より)と
考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-75,81～84]

T-1～6は戸襖のため、見込厚は30とします。

112

押入襖(F-1～4)で建具表では扉見込:20ですが､壁断面詳細で
は扉見込:18です｡全て見込:18と考えて宜しいでしょうか､御指示
下さい｡
[D-75,83～85]

扉見込は20とします。
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113

F-3<押入(2DK-A･Bﾀｲﾌﾟ)>が下記のように相違します｡
　・断面詳細図…H1800+530
　・建具表…H1900+405
　・壁断面詳細-73…H1800+500
建具表を正と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-43,75,84]

H1800+530とします。

114
壁断面詳細-105に図示のある下額縁～ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ
は､ｼﾘｺﾝ系5×5程度と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい｡
[D-86]

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系又はｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞとします。

115

壁断面詳細-41他に図示のある沓摺～床仕上(畳以外)取合ｼｰﾘ
ﾝｸﾞは､ｼﾘｺﾝ系5×5程度と考えて宜しいでしょうか｡またこれは､
沓摺･敷居～ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ･ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ取合部に必要と考えて宜しい
でしょうか､御指示下さい｡
[D-81他]

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系又はｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ5×5程度とします。
沓摺･敷居とﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ･ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ取合部はｼｰﾘﾝｸﾞすることとします。

116

建具廻りの造作材(和室造作以外)は下記のように考えて宜しい
でしょうか､御指示下さい｡
　・沓摺…堅木 OSCL塗
　・額縁(掃出し窓下額縁共)…米栂上小節 SOP塗
　・建具枠…米栂上小節 SOP塗
[D-6,97他]

建具廻りの造作材(和室造作以外)は以下のとおりとします。
　・沓摺：堅木 OSCL塗
　・額縁(掃出し窓下額縁共)：米栂上小節 SOP塗
　・建具枠：米栂上小節 SOP塗
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117

ｺﾞﾐ収集施設ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱは下記のように考えて宜しいでしょう
か｡また､併せて建具表を御指示下さい｡
　・建具符号…AD-K1
　・寸法…W4820×H2235　枠見込:100
　・仕上…電解二次着色(ｽﾃﾝｶﾗｰ)
[D-102]

ｺﾞﾐ収集施設ｱﾙﾐﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱは以下のとおりとします。
　・建具符号：AD-K1
　・寸法：W4820×H2235　枠見込:100
　・仕上：電解二次着色(ｽﾃﾝｶﾗｰ)
框戸、固定ﾊﾟﾈﾙは50×150既製品型材程度以上を使用することとします。
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118

（外構）
外構詳細図に凡例(B-3)地先境界ﾌﾞﾛｯｸの記載がありますが､外
構平面図に設置場所が見当たりません。今回該当無しと考えて
宜しいでしょうか､御指示下さい。
[D-107,108]

凡例(B-3)地先境界ﾌﾞﾛｯｸは無しとします。

119

排水計画図で会所No.e2の蓋がｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞと図示されています
が､No.e1･3同様に植込内に設置されています。ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋と読
替えて宜しいでしょうか､御指示下さい。
［D-109］

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋とします。

120

排水計画図で会所No.kの蓋がｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞと図示されていますが､
植込内に設置されています。ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋と読替えて宜しいでしょう
か､御指示下さい。
［D-109］

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋とします。

121

撤去図の東側道路に接続管撤去の図示がありますが､径が相
違しています。
　･撤去図…φ 300
　･道路改修平面図-2(現況平面図E)…φ 250
撤去図のφ 300を正と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい。
[D-116,121]

φ 300とします。
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122

道路改修平面図-1･2に雨水桝の図示がありますが､寸法に相
違があります。
　･排水計画図…全て450角
　･道路改修平面図-1･2…300角
排水計画図通り450角と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい。
[D-109,120,121]

宅内枡については図面番号D-109「排水計画図」のとおりとします。

123

道路改修平面図-1･2に排水溝の図示がありますが､寸法に相
違があります。
　･外構平面図､外構詳細図…凡例S-1　W150
　･道路改修平面図-1･2…B以外W200
排水計画図通り450角と考えて宜しいでしょうか､御指示下さい。
[D-107,108,120]

敷地外の部分は図面番号D-120「道路改修平面図-1」、D-121「道路改修
平面図-2」を参照することとし、敷地内の部分はD-107「外構平面図」、D-
108「外構詳細図」を参照することとします。

124

道路改修平面図-1で排水溝･雨水桝のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋は車両通行
部がT-14,歩行部がT-2の図示になっている様ですが､外構詳細
図の雨水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋はT-14の図示のみです。T-2,14を使い
分ける場合､排水計画図の会所ﾘｽﾄに使い分けを御指示下さ
い。
[D-108,120,121]

敷地外の部分は図面番号D-120「道路改修平面図-1」、D-121「道路改修
平面図-2」を参照することとし、敷地内の部分はD-108「外構詳細図」を参
照することとします。

125

宅内最終桝接合部詳細図で左側の人孔には新設の図示があり
ません。2か所とも新設と考えて宜しいでしょうか､御指示下さ
い。
[D-106]

2箇所とも新設とします。
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126

外構平面図で南側車庫2台分のみ番号の図示がありませんが､
南側車庫には番号書きは不要と考えて宜しいでしょうか､御指示
下さい。
[D-107]

車室の全て（合計30台分）に番号書きは必要とします。

127

特記仕様書6に敷地境界ﾌﾟﾚｰﾄの指示がありますが､外構平面
図には設置場所の記載がありません。必要な数量か場所を御
指示下さい。
[D-9,107]

図面番号D-15「」敷地面積求積図」に記載している境界ポイント全て（合計
47箇所）に設置することとします。

128

外構平面図で車止めの図示が凡例記号(・)が東側1か所､南側1
か所の合計2か所しか見当たりませんが､2か所で良いのでしょう
か､御指示下さい。
[D-107]

福祉施設進入口に6本、北側駐車場進入口に5本設置することとします。

129

外構詳細図のW-1～6RC壁ですが､仕上の指示がありません。
ｺﾞﾐ収集施設外壁仕上と同様に複層仕上塗材程度と考えてよろ
しいでしょうか､御指示下さい。
[D-102,108]

撥水系防水剤を塗布することとします。
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130

外構詳細図のW-1～6RC壁ですが､配筋の図示はありますが､
径とﾋﾟｯﾁの記載がありません。基礎･壁共ﾀﾃ･ﾖｺD10　@200ｼﾝｸﾞ
ﾙ､ｺｰﾅｰ補強D13-1本×3か所程度と考えて宜しいでしょうか､御
指示下さい。
[D-102,108]

基礎･壁共ﾀﾃ･ﾖｺD10　@200ｼﾝｸﾞﾙ､ｺｰﾅｰ補強D13-1本×3か所程度としま
す。

131

駐輪場(自転車置場･ﾊﾞｲｸ置場)詳細図で駐輪機の図示が駐輪
場2･3･4･5のみですが､駐輪場1には駐輪機は不要なのでしょう
か。又､駐輪場4･5は建物庇下部分も駐輪場ですが､この部分に
は駐輪機は不要なのでしょうか。駐輪機のﾒｰｶｰ･品番と併せて
御指示下さい。
[D-104]

駐輪場1に駐輪ﾗｯｸは不要とし、駐輪場4･5の屋根のない部分は土間ｺﾝの
みとします。
ﾆﾁﾌﾟﾚ上屋NRﾀｲﾌﾟ駐輪ﾗｯｸWPS－270N型同等品以上とします。

132

上記質疑で駐輪機が図示通りの場合､駐輪機の無い部分(ﾊﾞｲｸ
置場も含む)には白線引き､番号書き等は不要なのでしょうか。
白線引きが必要な場合は平面ﾌﾟﾗﾝを御指示下さい。
[D-104]

白線・番号書きを見込むものとします。
平面ﾌﾟﾗﾝは別紙図示のとおりとします。

133

外構詳細図で凡例(S-2･3）排水溝には蓋の記載がありません
が､外構平面図ではｺﾞﾐ置場前等にも設置場所があります。図示
通り蓋は不要なのでしょうか､御指示下さい。
[D-107,108]

ｺﾞﾐ置場及び福祉施設前S-2にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを設置することとします。
ｽﾁｰﾙ製溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ枠無しﾀｲﾌﾟ　細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-2
ｶﾈｿｳ　QXU－P－1819　同等品以上とします。
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134

（その他）
D-114造成計画平面図において盛土するようになっております
が、本物件は開発許可申請(29条)に当てはまらないものと考え
て、建物の掘削は現況ﾚﾍﾞﾙからとして宜しいでしょうか。御指示
下さい。

本計画は開発許可の工事に該当し、都市計画法37条申請を行う為、建築
工事
と同時に施工を行い、検査を受けることとします。
現況平面図KBMを±0としSGL＝KBM-450㎜の関係から掘削ﾚﾍﾞﾙを追い
出すこと。

135

D-30平面図の1階部分に社会福祉施設があり、D-164～166に
平面詳細図及び断面詳細図がありますが、仕上表及び建具表・
建具ｷｰﾌﾟﾗﾝが頂いた図面にはありません。社会福祉施設部分
については本見積に含まないものと考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

社会福祉施設の内部については本見積に含まないものとします。
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136

上記質疑回答において下記項目について御指示下さい。
【本見積に含む場合】
　・仕上表及び建具表、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを下さい。
【本見積に含まない場合】
　・社会福祉施設の工期、施工業者等を教えて下さい。
　・社会福祉施設の工事管理及び検査対応は別途でしょうか。

施工業者は未定であり、工事監理及び検査対応は社会福祉施設部分の
施工業者が行うこととします。

137
D-6特記仕様書-3に水張試験（24時間試験）とありますが、どの
程度の試験を行うと考えれば宜しいでしょうか。御指示下さい。

ﾄﾞﾚｲﾝ部分をﾎﾞｰﾙ等で塞ぎ水をはることで漏水の有無を確認することとしま
す。
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138
D-7特記仕様書-4にあと施工ｱﾝｶｰの引抜き耐力試験を行うと
ありますが、試験箇所及び程度を御指示下さい。

あと施工ｱﾝｶｰの引抜き耐力試験は行わないこととします。

139

化学物質の濃度測定について下記のように相違があります。
　・D-4特記仕様書-1…5種
　・D-11特記仕様書-8…6種
どちらを正と考えれば宜しいでしょうか。御指示下さい。

図面番号D-11「特記仕様書-8」の6種類とします。

140

建築工事監理一般事項の3.検査関係で既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭吊込み
試験、破壊試験（ただし､10M以上）とありますが、今回の杭は上
杭･下杭共に10M以上でない為、不要と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭吊込み試験は行わないこととし、破壊試験は行うこととしま
す。

141

試験杭について下記のように記載があります。
　・D-4特記仕様書-1…設計図による
　・S-01構造特記仕様書…杭長決定用先行杭を行う（2本）
　・S-05杭、基礎伏図…凡例にのみ試験杭のﾏｰｸあり
　　　　　　　　　　　　　　　（下杭は杭長+1m）
試験杭は不要、もしくは本杭から選定（杭長+1mはなし）と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

試験杭は2本（下杭は杭長+1m）必要とします。
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144

D-75建具表-3のT-1～6について和室側以外の面材がﾒﾗﾐﾝ化
粧合板となっておりますが、ﾒﾗﾐﾝ化粧合板では反りが激しく製品
として問題がある為、ﾒﾗﾐﾝ化粧合板以外で考えて宜しいでしょう
か。また、その場合はﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板orｸﾛｽ貼or新鳥の子紙
貼の内、どの仕様で考えれば宜しいでしょうか。御指示下さい。

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張とします。

145
D-14内部仕上表で押入･物入･玄関物入･廊下物入の壁･天井
仕上がﾗﾜﾝ合板となっておりますが、押入ﾎﾞｰﾄﾞに変更しても宜
しいでしょうか。御指示下さい。

ラワン合板とします。

142
D-9特記仕様書-6に鏡460×900、厚さ1mmとありますが、製造
可能なﾒｰｶｰ又は業者を教えて頂けないでしょうか。御指示下さ
い。

製造可能なﾒｰｶｰは株式会社ﾊﾞﾙﾃｯｸ、しまぶん、株式会社ｸﾏﾓﾄ他としま
す。

143

D-74建具表-2のWD-1～7について面材がﾒﾗﾐﾝ化粧合板となっ
ておりますが、ﾒﾗﾐﾝ化粧合板では反りが激しく製品として問題が
ある為、WD-10～34と同様にﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張とします。
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回　　　　答

146
太陽光ﾊﾟﾈﾙのﾒｰｶｰを教えて頂けないでしょうか。御指示下さ
い。

太陽光ﾊﾟﾈﾙ、及び同取付、配管・配線は設備工事ですが、太陽光ﾊﾟﾈﾙの
ﾒｰｶｰは京ｾﾗ株式会社他とします。（参考）
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