
質疑・回答書

告示番号 告示第53号 件　　　　名 平成26年度庄内下水処理場水処理施設耐震補強工事

No 質疑事項 回　　　　答

5

　当工事は、水処理施設耐震補強工・電気設備工事・営繕電気
設備工事・機械設備工事の総合発注（一括発注）工事として経
費計算されていると考えてよろしいですか？それとも主たる工事
の単独発注工事扱いと考えてよろしいですか？御教示願いま
す。

水処理施設耐震補強工（土木工事）、電気設備工事、営繕電気設備工事、
機械設備工事、それぞれ単独で経費の計算を行い、算出された金額を合
計して発注しています。

6
　安全費（積上）で見込まれている交通誘導員の総人数は12名
（2人/日×6日）と考えてよろしいですか？

そのとおりです。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

7
　機械設備工の準備費（積上）‐運搬費に含まれる項目を御教
示願います。

運搬費に含まれる項目は、産業廃棄物と廃プラスチック類です。

8
　電気設備工の準備費（積上）‐無価値物　運搬費で見込まれて
いる処分場所・処分場所までの距離等を御教示願います。

処分場所については特に指定していませんが、運搬費については距離は
20km以内とし、その範囲内の処分場所を使用するとして積算しています。


