
仕様書通りとします。

質疑内容通り　　温度計測　Pt 100Ω 　湿度　DC 4～20mAです。

図番Ｅ－０４：システム構成一覧内の各機器の仕様ですが、記
載されている仕様より上位スペックであれば、仕様が変わっても
問題ないでしょうか？
※プリンタ：インクジェット→レーザープリンタ
　端末との通信幹線：通信速度４８００ｂｐｓ→１００Ｍｂｐｓ
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質疑事項

図番Ｅ－０４：システム構成ですが、サーバー１台、クライアント
端末３台となっておりますが、サーバー兼クライアント端末１台、
クライアント端末２台の構成でもよろしいでしょうか？同等機能で
構築出来ます。

図番Ｅ－０６：ポイント（２）内の温度ポイントにて”白金温測体０
～100%RH／0～400mA”と記載されておりますが、温度計測は
白金温測体Pt100Ω 、湿度計測は4～20mAでよろしいでしょう
か？

仕様書スペックより上位機種であれば問題ありません。


