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経費率算出のために採用されている積算基準は、環境省（全国
都市清掃議会　廃棄物処理施設整備実務必携）と考えてよろし
いでしょうか？御教示願います。

共通仮設費　１)仮設雨水排水処理設備　配管・盛替における１
式の想定数量の内訳はどういったものでしょうか？御教示願い
ます。

ご理解のとおりです。

本工事における万全の安全確保を前提に経験等から設定してください。

本工事は環境省循環型社会形成推進交付金対象事業ではありませんが、
経費積算には同交付金取扱要領を参考としています。

共通仮設費　３）警備員とは、建築保全業務労務単価（物価資
料）の警備員と考えてよろしいでしょうか？またそのランクはＡ、
Ｂ、Ｃの内どれでしょうか？御教示願います。

解体撤去工事における産業廃棄物処理（有価物含む）は、直接
工事費に含まれていますが、すべて諸経費率の対象と考えてよ
ろしいでしょうか？御教示願います。

質疑事項

明細、数量は明示できません。添付資料01～02図面をご参考に経験等か
ら適切にご判断ください。
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発注仕様書Ｐ３３における「１名常駐」とは、昼間のみと考えてよ
ろしいでしょうか？それとも２４時間と考えてよろしいでしょうか？
また、夜間・休日においても常駐するのでしょうか？御教示願い
ます。

警備員の常駐とは、作業時のことを指します。よって、作業されていない夜
間等は、含まれないと解釈して下さい。その他については、仕様書に示して
おりますが、協議によるものとお考え下さい。
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