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Ｕ型側溝はつり復旧は本工事に含みます。
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No 回　　　　答

階高の記載が有りません、教えて下さい。

M9/14図中※はつり復旧：建築工事とありますが、M10/14図中
Ｕ型側溝はつり復旧も建築工事と考えて宜しいでしょうか。

Ｍ７／１４の系統図記載のとおり、受水槽（高架水槽）方式です。

鉄筋探査等で配筋調査後に、貫通処理を行うこととしており、鉄筋の切
断は考えておりません。新設配管の貫通補修は本工事に含みます。

１ＦＬはＧＬ＋４２０ｍｍ、２ＦＬは１ＦＬ＋３７５０ｍｍ、３ＦＬは２ＦＬ＋３７５０
ｍｍ、４ＦＬは３ＦＬ＋３７５０ｍｍ、ＲＬは４ＦＬ＋３７５０ｍｍです。

新設配管貫通時既設鉄筋を切断（コア貫通）する箇所があると思いま
す、監督員協議後本工事にて行うとありますが、別途追加と考えます
が宜しいしょうか。

給水方式、直圧､受水槽方式ですか

質疑事項
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5
器具表の洋風便器のタッチスイッチ（渡り線式）ですが、ブース
取付になる箇所があると思いますが、記載がないため別途工事
と考えますが宜しいですか。

タッチスイッチの取付は本工事に含みます。取付位置については、建築
工事と十分に協議を行い、施工図等により決定するものとします。

6
Ｍ2/14特記仕様書-1にガス工事の記載がありません、別途工
事と考えますが宜しいですか。

ガス管は存置としますので、ガス工事はありません。
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