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竣工は1980年（昭和55年）です。新耐震以前の建物ですが、耐震診断は診
断済みで適合しており、今回の委託に耐震改修等は含まれません。

別途契約になります。ただし、設備機器等の増設により積載荷重が増えた
場合や、既設の梁、壁等に配管を通すためにコア抜き等を行う計画とした
場合の構造検討は今回の委託に含まれます。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 平成29年度猪名川流域下水道原田処理場3系管理棟更新実施設計業務委託

質疑事項 回　　　　答
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1 設備図はあります。
特記仕様書　別表：既設図書一覧で意匠図、構造図は有とあり
ますが、設備図（電気・機械）はありませんか。

既存3系管理棟は、いつ建てられたのですか。
新耐震より以前であれば、耐震改修等は必要ではないですか。

上記の場合、耐震診断、設計等必要と考えられますが、それら
は別途契約になりますか。
加えて、示されている工程では短いと思われます。
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一般仕様書 1ページ 1.3 費用の負担で、「業務の検査等に伴う
必要は費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則と
して受注者の負担である」と記載がありますが、確認申請料等
の申請料は別途でしょうか。

今回の委託には、計画通知等の申請業務は含まれません。



耐震診断、直近の計画通知等、必要な資料は貸与します。なお基本設計
は行っておりません。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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一般仕様書 2.5 参考資料の貸与について、基本計画書、耐震
診断、直近の計画通知はありますか。
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一般仕様書 1.8 許可申請で記載のある計画通知等の許可申請
は、本業務期間中でしょうか。

一般仕様書 1.10 管理技術者及び技術者（２）に記載されている
内容と、特記仕様書 6委託概要 Ⅴ）実施設計  2.設計留意点 ⑤
の内容と違っていますが、どちらを正とするのでしょうか。

今回の委託には、計画通知等の申請業務は含まれません。ただし、改修
後の計画を、建築基準法等、各関係法令に適合させるための検討は今回
の委託に含まれます。

特記仕様書を正としてください。


