
質疑・回答書

告示番号 第299号 件　　　　名 豊中市立二ノ切温水プール改築工事

No 回　　　　答

工事用車両の駐車場は仮囲い内で設けることとし、駐車場が不足する場
合は図面番号A-009特記仕様書（追記事項1）に記載のとおり受注者の負
担にて近隣で確保することとします。

A-014図にて工事業者想定駐車台数約40台との表記がありま
すが駐車スペースがあるのでしょうか

耐火被覆材は不要とします。

質疑事項

図面番号EV-002エレベーター詳細図（２）煙感知器の施工例のとおり、EV
用点検扉は１箇所とし、仕上は焼付塗装とします。
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A-092図にて既存建物解体跡埋戻し真砂土t300の上、コウライ
芝張りとありますが特記にて中止となっています。埋め戻しまで
と考えて宜しいでしょうか

1階ラウンジ内訳にてEV用点検扉25か所とありますが2重壁の
点検口の事でしょうか。仕上げは、焼付塗装と考えて宜しいで
しょうか。

S-02図の9節耐火被覆にて耐火被覆材の使用有りとなってい
ますが範囲御指示願います。

コウライ芝張りは別途工事とします。


