
樹脂製チェーンの初期伸び調整に伴う水抜き作業は本工事に含みませ
ん。
なお清掃作業は、本工事に含みます。

特記仕様書１４ページ　汚泥引抜弁開閉装置蓋に取付の照明
個数、概略仕様をご教示下さい。
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散水栓の材質は鋳鉄（FC）、散水栓ボックスの材質は鉄(SS400)になりま
す。
散水栓ボックスの形状につきましては、ホースのボックス内に収納できる
形を想定しております。
詳細は受注後の協議によります。

特記仕様書　８ページ、１０ページ「樹脂製チェーンの初期伸び
調整（運転開始後１回）を含む」とありますが、水抜きおよび清
掃作業は含まないと考えてよろしいですか。

特記仕様書１４ページ　散水栓、および散水栓ボックスの材質
をご教示下さい。
また散水栓ボックスは散水栓のみを覆う形とし、散水時に取り
付けるホースは覆わない形と考えてよろしいですか。

汚泥引抜弁開閉装置蓋に取付の照明について、個数及び概略仕様は下
記のとおりです。
個数：８個
仕様：電球型ＬＥＤ照明（屋外用）
　　　　AC100V（コンセント式）


