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質疑No.1に記載のとおり今回の工事で新設します。
1階床下鉄骨梁補強の施工は新設する床下点検口の利用を想定していま
す。

鉄骨梁補強は図面No.S06に記載のとおり新設とします。
詳細図は図面No.S08のとおりとします。

1階床下鉄骨梁補強が新設の場合は床下点検口から入ると考
えてよろしいでしょうか。
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図面に記載のとおり耐火被覆以外にEV昇降路内の壁にボード張りは不
要です。

S06基礎伏図と2階床梁伏図に鉄骨梁補強の記載があります
が、詳細図がありません。既設と考えてよろしいでしょうか。

A23断面詳細図及びA42平面詳細図にEV昇降路側の壁ボード
張の記載がありませんが、不要と考えてよろしいでしょうか。


