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回　　　　答

図番E－０６　インバーター盤からケーブルラック間のケーブル
EM-CET150sq　E38sq並びにEM-CET60sq　E38sqは、既設配
線
の再使用ですか。
また、新設ケーブルの場合はケーブルラック上で、既設配線と
接続してよいのでしょうか。
回答願います。

既設ケーブルがフィルタ収納箱に入り、２次側の送りで新設ケーブルがで
ることになります。
ケーブルラック上では配線接続しないでください。
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