
No 回　　　　答

特記仕様書P19 第3節 撤去工に記載の№4消音器の一時撤去
再据付と記載されており、また№4消音器の一時撤去は、時期
については監督職員と十分協議のうえ実施すること。あります
が、№4消音器を一時撤去再据付する理由をご教示願います。

他工事の屋上防水施工のためです。

質疑事項

質疑・回答書
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