
図面番号8　各階平面図・屋根伏図（２）の、R階平面図で記載しているPH
部ではないR階屋根は、改修範囲対象外です。ただし、顕著な劣化が見ら
れた場合は、監督職員と協議の上、改修の対象とします。
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告示番号 第 367 号 件　　　　名 市営二葉第2住宅外装改修工事
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豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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フェンスバリケード及びパネル付きキャスターゲートは、図面番号6　配置
図兼仮設計画図（参考図）の、点斜線ハッチ掛けの上端部に設置を想定
しています。
こちらは参考図ですので、受注者の責において安全な計画の上、設置す
るものとします。

図6/26仮設計画図の仮囲い範囲の線が解りずらいのでご指示
願います。

図8/26R階平面図のR階屋根 1 になっていますが、今回工事
範囲外と考えてよろしいでしょうか。


