
参考数量書に記載のとおり、参考数量書に関する質疑の回答はできませ
ん。
防鳥ネットは、図面番号A12（特記事項）４.および、A13（特記事項）3.のと
おりとし、範囲は２階、３階部分とします。
工事期間中に既設部分を取り外し、作業終了後に新設することとします。

参考数量表P27 機械設備工事、ミスト発生装置仮撤去再取付
ですが、図面に記載されていません。現況がどのようになって
いて、再取付どのように取付ればよろしいでしょうか。
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参考数量表P15 鉛直面　防鳥ネット新設範囲は何処になるで
しょうか。

参考数量書に記載のとおり、参考数量書に関する質疑の回答はできませ
ん。
ミスト発生装置は、1階天井裏にビス止めの取付金具により固定されてい
ます。
工事期間中に取付金具を取り外し、作業終了後に金具をビス止めにより
再度固定することとします。


