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使用材はSUS304です。
板厚は0.8mm以上です。
測定口は各1か所　Φ１００mm以上です。図面NO.P-8　煙導工事について、使用材はSUS製又は鉄製で

あるのか又、板厚は何mmとなるのか、測定口等は必要になる
のか御教示ください。
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