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粉塵濃度測定は図面A06の通り、作業前1点・作業中4点・作業後1点で
す。各〇箇所は１箇所とします。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立新田小学校小荷物専用昇降機改修工事

No 回　　　　答

A02　化学物質濃度測定箇所数の記載がありません。無いと考
えてよろしいでしょうか。

A06　粉塵濃度測定箇所が〇箇所になっていますが、何箇所と
考えればよろしいでしょうか。

仮設トイレ、仮設事務所は任意仮設のため、施工者の必要に応じて設置
することとします。

仮設工事を含め7月20日以前の現場着手は不可ですが、事前の現場調
査は協議の上可能とします。

化学物質濃度測定は無しとします。

A05　その他特記事項に7月21日～8月24日の工事を行い検査
引き渡しと記載されていますが、現場調査、仮設工事は7月21
日以前に可能と考えてよろしいでしょうか。

A04　仮設便所、事務所設置になっていますが、A07に記載が
ありません。不要と考えてよろしいでしょうか。

質疑事項


