
タテ・ヨコ共 D13＠200 ダブル

既存スラブとの定着筋

接着系アンカーD13＠500（タテ・ヨコ共）

埋込み長　8d（有効7d）

定着長　40d
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燃料小出槽新設べた基礎配筋図　1：30
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タテ・ヨコ共 D13＠200 ダブル
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非常用発電機新設桁基礎配筋図　1：30
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ヨコ D10＠300 ダブルチドリ

タテ筋 D13＠300 ダブルチドリ
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接着系アンカーD13＠200（ダブル）

埋込み長　8d（有効7d）

定着長　40d

定着長　40d

埋込み長　8d（有効7d）

接着系アンカーD13＠300（ダブルチドリ）

ハト小屋詳細図　1：30
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