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仕　様名　称記　号
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３．　　　　　　　は防火区画を示し、貫通部は区画貫通処理（国土交通大臣

２．幹線は系統図参照とする。
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廊下
ＷＣ

倉庫

教材室 2T-3

10P

7

x3

x2

器具庫

操作室

体育室

図書準備室

12 13

EM-MEES-0.75-2C(PF16)5P,10P

4T-1

2T-2

3T-2

x2x7

倉庫更衣室

19
5P

x2
プール

x8

x8

x3

x3
x2C

普通教室 民族学級教室
音楽室

多目的教室 児童会室

15 16 17 18

廊下 倉庫

14

x7

x7

x4

x4

x4

x4
C

普通教室 特別支援教室 理科教室 メディアセンター
図工教室

x2

9 10 11 12

▽1FL

4
,
0
5
0

1T-3

x8
WP

x4

配膳室

給食調理場

x2

x2

家庭科準備室

x6

x6

児童室

郷土資料館

階段４

24 3

x10x2

廊下
ＷＣ

倉庫階段３

23

階段２

2221

階段１
1T-2EV制御盤

25
x2

x2

x6

x6

x2

x2

ＰＴＡ室 生活科教室

生活科教材室

普通教室
家庭科教室

53 4
1

廊下
ＷＣ

アクティブステップ

x2

14 7

x5

C
先生ラウンジ

会議室

8

x18

廊下
ＷＣ

7

x4

x4

x2

特別支援教室

カームダウン室

6

x23

廊下
ＷＣ

1

x12

x8

x2

AC100V

EAMP

放送室職員室

AC100V

AMP

M

2

AC100V

職員室前

10Px6 EM-AE1.2-2C

EM-MEES-0.75-2C(PF16)

10Px2

10Px3

10Px6

EM-HP1.2-3C(FEP30)

27

27

AC100V

普通教室前

系 　 統　 図

地域倉庫1

27

地域倉庫2

27

EM-HP1.2-3C(FEP30)

x3

MWC G他

27

EM-HP1.2-3C(FEP30) EM-HP1.2-3C(FEP30)

守衛室

27

体育倉庫石灰倉庫

27

EM-HP1.2-3C(FEP30)

職員室、放送室

ＰＴＡ室、児童室

給食調理室、家庭科室、生活科教室

普通教室

昇降口、廊下

会議室、先生ラウンジ

特別支援教室

廊下、ＷＣ

普通教室

特別支援教室

理科教室、図工教室

メディアセンター

体育室

廊下、ＷＣ

普通教室

民族学級教室

音楽室、多目的教室

児童会室

階段１

階段２

予備

非常・業務兼用放送架

エレベ－タ制御盤 エレベ－タ工事

天井埋込スピ－カ

天井埋込スピ－カ（ＡＴＴ付）

アッテネ－タ

配管配線立上げ立下げ

プルボックス

ホ－ン型コ－ンスピ－カ

端子盤 弱電工事

アッテネ－タ

壁掛スピ－カ（ＡＴＴ付）

エレベ－タ用スピ－カ エレベ－タ工事

天井埋込型防滴スピーカ

カットリレ－

放送系統番号

放送系統番号

非常放送系統

業務放送系統

音声調整卓

ホ－ン型コ－ンスピ－カ

合計

スピ－カ容量

スピ－カ容量合計

ＥＶ

階段３

階段４

グラウンド

更衣室、機械室

プール

屋外レピーター盤

モニタースピ－カ

名称（放送エリア）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

１Ｆ

２Ｆ

18

19

20

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

2

3

4

5

6

7

21

22

23

24

25

26

27

28

２Ｆ

２Ｆ

２Ｆ

２Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

階段

階段

8

9

備　　　　　考名　　　称記　　号

凡　　　　　例

ＥＶ

階段

階段

外部

外部

４Ｆ

４Ｆ

30

10

11

放 送 系 統 表 

系 統 名 称非常 業務

系統番号 系統番号 階

WP

M

A

A

C

NO

NO

EAMP

AMP

守衛室､体育倉庫､石灰倉庫､地域倉庫

33

85 90 4 21 5 4

85 90 12 21 30 60

1

1

299W

アンプ出力

360W ≧

スピ－カ容量

299W

2

212

18

94 4

6

24

281 1

51

7

4

4

2

31 2

18 1

8

1

3

1

7 2

2

2

2

2

2

1

4

53

ス ピ － カ 容 量 表

AWP
1W 1W 3W 1W 6W 15W 1W

～

L級 1W

L級 1W

L級 3W

L級 1W

L級 6W

L級 15W

入力容量 0.5～6W

入力容量 0.5～30W

※２．　　　　　　　は防火区画を示し、貫通部は区画貫通処理（国土交通大臣

EM-HP1.2-3C

EM-HP1.2-5P

EM-HP1.2-10P

5P

10P

(PF16)

(PF22)

(PF28)

EM-HP1.2-2C (PF16)

EM-HP1.2-3P3P (PF22)

記　号 配　管　配　線

配 管 配 線 サ イ ズ

※１．二重天井内及びケ－ブルラック内は配管不要とする。

　　　認定工法）を施すこと。

20

55

74

天井内ころがし配線

ケ－ブルラック内配線

配管配線 地中埋設

床打込配線

x16

4
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AC100V

E
A
M
PAC100V

No.

DEPT.

設計社 昭和株式会

一級建築士  大臣登録第280475号

髙木　秀晃

よつば小学校新築工事
一級建築士  大臣登録第209597号

谷口　勝則

設備設計一級建築士　大臣登録第  1648号

Ｅ

1 1：200１階平面図（１）

A1: 1/200

A3: 1/400

WP

WP

WP

WP

A

27

25

1

2

21

23

4

4

5

6

4

AC100V

２ 1：200１階平面図（２）

非常放送設備　１階平面図（１）

1T-2

24

1

27

1T-3

27

EM-HP1.2-3C(FEP30)

注　記

特記なき配管配線は系統図参照とする。

22

3

3

58

74

職員室

事務室倉庫

昇降口1-2

警備員室

階段5

PS

3
5
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

6
0
0
0

8000 200040002000

XA2XA1 XA4XA3

YA2

YA3

YA4

YA5

YA6

YA1

昇降口1-1

（読書ステージ）

まちなかガーデン

校長室

脱衣室1-1

廊下1-3

脱衣室1-2
給湯室

廊下1-1

廊下1-7

（廊下）

（便所）

（下処理室）

応接室

階段1

階段2

階段4

PS

給食調理場

（加熱調理室）

デン

デン

デン デン

デン

デン

外部階段

果樹林

3
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

8000 80008000 8000 10007000 8000 5000 30008000 80008000 200040002000

XA5 XA6 XA8XA7 XA11XA9 XA12 XA13 XA14 XA15XA10 XA16XA2XA1 XA4XA3

4000 60004000 6000 6000 6000 4000 4500 4500 3500 3500

XB2XB1 XB3 XB4 XB5 XB6 XB7 XB8 XB10XB9 XB11 XB12

YA6

YA7

YA8

YA9

YA12

YA14

YA15

YA16

YA17

YA10

YA11

YA13

4
0
0
0

2
5
0
0

5
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

7
0
0
0

2
0
0
0

4
5
0
0

YB1

YB2

YB3

YB7

YB8

YB9

YB10

YB4

YB5

YB6

EXP.J

（前室）

EXP.J

N

校長室

廊下1-3

応接室

放送室

事務室

AC100V

A
M
P

M

技術職員室 警備員室

HWC1-1MWC1-1

WWC1-1

HWC1-2

保健室

カウンセリング室

脱衣室

EPS

廊下1-2

特別支援教室4

特別支援教室3

特別支援教室2

HWC1-3

（プレイスペース）

特別支援教室1

カーム

ダウン室1
PS

（インフォメーション

　　　　　ギャラリー）

ホール1-1

デン

（1年1組）

普通教室1-1
（1年2組）

普通教室1-2

（1年3組）

普通教室1-3

（2年1組）

普通教室1-4
普通教室1-5

（2年2組）

普通教室1-6

（2年3組）

階段3

WWC1-2MWC1-2

生活科教室

生活科教材室

EPS

アクティブステップ1

（発表の舞台）

PTA室

廊下1-4

ランチルーム

家庭科教室

まちなかサロン

家庭科準備室

消火ポンプ室

倉庫1-1

廊下1-5

WWC1-4
MWC1-4

郷土資料館

（入会）

児童室1
昇降口1-4

（入会）

児童室2

更衣室1-1

児童室3

（入会）

WWC1-3
MWC1-3

児童室4

（登録）
児童室5A

（登録）
児童室5B

（登録）

廊下1-6

配膳室

（洗浄室）

休憩室

（更衣室1）（更衣室2）

（検収室）

（食品庫）

（準備室）
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No.

DEPT.

設計社 昭和株式会

一級建築士  大臣登録第280475号

髙木　秀晃

よつば小学校新築工事
一級建築士  大臣登録第209597号

谷口　勝則

設備設計一級建築士　大臣登録第  1648号

Ｅ

1 1：200

２ 1：200２平面図（２）

２階平面図（１）

A1: 1/200

A3: 1/400
非常放送設備　２階平面図

C

7

9

9

10

11

13

C

8

2T-3

2T-2

11

12

60

74

7

渡り廊下2

先生ﾗｳﾝｼﾞ

階段5

3
5
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

6
0
0
0

YA2

YA3

YA4

YA5

YA6

YA1

8000 200040002000

XA2XA1 XA4XA3

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J EXP.J

EXP.J

器具庫1 器具庫2

ｽﾃｰｼﾞ 体育室

備蓄倉庫

PS

階段4

PS

外部階段

渡り廊下1

外の教室

PS

創作ﾃﾗｽ

EV

ｱｸﾃｨﾌﾞｽﾃｯﾌﾟ2

階段3
階段1 ﾎｰﾙ2-2PS

PS 廊下2-4

WWC2-1

ﾎｰﾙ2-1 作 品 保 管
EPS 展示ｽﾍﾟｰｽ

階段2

MWC2-1

屋上

廊下2-1

ｶｰﾑﾀﾞｳﾝ室2

ﾃﾞﾝ

学年ﾗｳﾝｼﾞ2-1

(更衣ｽﾍﾟｰｽ)

渡り廊下2

N

XA5 XA6 XA8XA7 XA11XA9 XA12 XA13 XA14 XA15XA10 XA16XA2XA1 XA4XA3

4
0
0
0

2
5
0
0

5
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

7
0
0
0

3
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

5
0
0

2
0
0
0

4
5
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

8000 80008000 8000 10007000 8000 5000 30008000 80008000 200040002000

屋上設備

機器置場1

YA6

YA7

YA8

YA9

YA12

YA14

YA15

YA16

YA17

YA10

YA11

YA13

YB1

YB2

YB3

YB7

YB8

YB9

YB10

YB4

YB5

YB6

4000 60004000 6000 6000 6000 4000 4500 4500 3500 3500

XB2XB1 XB3 XB4 XB5 XB6 XB7 XB8 XB10XB9 XB11 XB12

EXP.J

脱衣室

脱衣室

職員更衣室1

職員更衣室2

会議室

書類室

普通教室2-1

(3年1組) 普通教室2-2

(3年2組)

廊下2-2

(3年3組)

普通教室2-3

特別支援教室5

特別支援教室6
特別支援教室7

HWC2-1

普通教室2-4

(4年1組)

普通教室2-5

(4年2組)

少人数教室1

(4年生･更衣ｽﾍﾟｰｽ)

普通教室2-6

(4年3組)

廊下2-3

MWC2-2 WWC2-2

理科教室

理科準備室

EPS

図工準備室図工教室

ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

廊下2-5

図書準備室

倉庫2-1

廊下2-6

昇降口2-1

廊下2-7

教材室2-1

更衣室2-2
更衣室2-1

HWC2-2 MWC2-3
WWC2-3

操作室

12
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No.

DEPT.

設計社 昭和株式会

一級建築士  大臣登録第280475号

髙木　秀晃

よつば小学校新築工事
一級建築士  大臣登録第209597号

谷口　勝則

設備設計一級建築士　大臣登録第  1648号

Ｅ

1 1：200３階平面図

A1: 1/200

A3: 1/400

４階平面図2 1：200

A

A

A
A

C

C

14

7

2F

15

15

17

17

18

26 26

3T-2

14

17

16

4T-1

20

19

非常放送設備　３・４階平面図

61

74

EPS

EXP.J

EXP.J EXP.J

EXP.J

プール

機械室4-1

シャワー

EV

階段1

階段2

屋上設備

倉庫3-1

楽器庫

教材室3-1

廊下3-4

キャットウォーク

ホール3-1

廊下3-6

サーバー室

PS

PS

階段3

WWC3-2

階段1

EV

階段2

体育室上部

階段4

ブトウ棚

キャットウォーク

屋上設備

機器置場2

消火

充水槽室

機器置場3

N

XA5 XA6 XA8XA7 XA11XA9 XA12 XA13 XA14 XA15XA10

4000 60004000 6000 6000 6000 4000 4500 4500 3500 3500

8000 80008000 8000 10007000 8000 5000 30008000

3
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

2
5
0
0

5
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

7
0
0
0

5
0
0

2
0
0
0

4
5
0
0

XA5 XA6 XA8XA7 XA11XA9 XA12 XA13 XA14 XA15XA10

8000 80008000 8000 10007000 8000 50008000 3000

3
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

YB1

YB2

YB3

YB7

YB8

YB9

YB10

YB4

YB5

YB6

YA6

YA7

YA8

YA9

YA12

YA14

YA15

YA16

YA17

YA10

YA11

YA13

XB2XB1 XB3 XB4 XB5 XB6 XB7 XB8 XB10XB9 XB11 XB12

YA6

YA7

YA8

YA9

YA12

YA14

YA15

YA16

YA17

YA10

YA11

YA13

廊下3-5

PC教室

音楽準備室

音楽教室

WWC3-1

MWC3-1

廊下3-2

普通教室3-1

（5年1組）

少人数教室2

（5年生・更衣スペース）

普通教室3-2

（5年2組）

普通教室3-3

（5年3組）

インターナショナルルーム

廊下3-1

普通教室3-4

（6年1組）

普通教室3-5

（6年2組）

少人数教室3

（6年生・更衣スペース）

普通教室3-6

（6年3組）

（先生コーナー）
MWC3-2

多目的教室

ホール3-2

EPS

児童会室

廊下3-3

プ－ル器具庫

多目的更衣室廊下4-1

更衣室4-2

更衣室4-1

WWC4-1 MWC4-1
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No.

DEPT.

設計社 昭和株式会

一級建築士  大臣登録第280475号

髙木　秀晃

よつば小学校新築工事
一級建築士  大臣登録第209597号

谷口　勝則

設備設計一級建築士　大臣登録第  1648号

Ｅ
A1: NON

A3: NON
自動火災報知設備　系統図

・二重天井内はケーブルコロガシ配線とし、ケーブルの立上り及び直天井は

・ケーブルの防火区画貫通処理は、大臣認定工法（防火キット等）または、

　適合する電線管で保護する。

　前後１ｍ以上保護施工とする。

・本設備中の立上げ、引下げは系統図参照とする。

PF16H

PF28H15P

PF28H10P

PF22H5P

PF22H3P

PF16H

PF16

PF16EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-4C

配　線　リ　ス　ト

記　号 配　線 配　管 備　考

EM-HP1.2-2C

EM-HP1.2-4C

EM-HP1.2-3P

EM-HP1.2-5P

EM-HP1.2-10P

EM-HP1.2-15P

・　　　　　　　は防火区画を示し、貫通部は区画貫通処理（国土交通大臣

　認定工法）を施すこと。

系 　 　 統 　 　 図

H10Px3 H10Px2H10P
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H15Px2

H10Px2

H10Px2
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H3P,H10PH10P

H3PH5PH5PH5PH5PH5PH5PH3P H5P H5P H3P H5P H3P
H

H3PH3PH3P

H3P
H

H5P H5P H5P H5P

H3P

H3P H3P H3P H3P
H5P

H5P
H3P H3P

H5P H3P

H10P

H3P

H5P

H

H

H5P

H10P

H10P

H10P

ST EV ST
21

26 27 25

ST ST
17 18 19 20

23 24

ST ST ST
9 10 11 12 13 14

22 26 25

2 3 4 5 6 7 8

D

11
9 10 11

D D SS D

5 6 7 8 9 10
5 6 7 8

D D D D D SS

1 1 2 3 2 4 5 6 3 4 7 8 9
1 2 3 4

D SS SS SS D SS SS SS D D SS SS SS

4 4 4 4
KS KS KS KS

3 3 3 3 3
KS KS KS KS KS

1 1 1 1 1 2 2 2 2
KS KS KS KS KS KS KS KS KS

1 2

G G

12 13 14

15

H10P

H5P,H10P

H5P,H10P

H10Px2

H3P H3P

D D

10 11

AC100V AC100V

H10P

RF

3
,
3
0
0

4F

3F

3
,
9
0
0

2F

4
,
0
5
0

1F

5
,
4
0
0

H10P

H10P

15 16

H10P

30

EM-HP1.2-10P(FEP30)

危険物倉庫

H10P

1

石灰倉庫

28

地域倉庫1

29

守衛室 H10P

AC100V

職員室

H10Px2,H15Px2

EM-HP1.2-10P(FEP30)

EM-HP1.2-10Px2

EM-HP1.2-15Px2
(FEP65)

EM-HP1.2-10P(FEP30)

70

74

H5P

SS

H10Px3,5P

H10Px3,H15Px3

H10Px3,H15Px3H10Px4,H15Px6

12

3
KS
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