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工　事　名 とうだ幼稚園解体工事

1

Ｋ－０１の特記仕様書7-2　回収及び処分「フロン

（冷媒）　機械設備図による」と有りますが、

ＫＭ－０３のウインドクーラーＣＷ１６９Ｇ　１台のみ

と考えて良いでしょうか。 となります。

2

Ｋ－３２の杭撤去工事（引き抜き）ＤＣＴ工法と 宜しいです。

有りますが同等工法としても良いでしょうか。 同等性能以上としてください。

3

ＫＥ－０１の４－１．に再資源化をはかるものが

記載されています。下記のように考えて良いで

しょうか。

　小型二次電池→非常灯、誘導灯の電池撤去

　ＨＩＤランプ→電気図面に表記がありませんが

　　　　　　　　　建築図Ｋ－２７の「 ｒ 」　１灯を撤去
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質　問　事　項 回　　　　　　答

（冷媒ﾌﾛﾝ回収工事)空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ冷却：6.3kW×1台

(ｴｱｺﾝ家電ﾘｻｲｸﾙ費)ｳｲﾝﾄﾞｸｰﾗｰ冷却：1.6kW×1台

(消火器ﾘｻｲｸﾙ費)ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ×4枚

宜しいです。



4

ＫＥ－０１の５．に特別管理産業廃棄物等の処理 現時点では、無いと判断しておりますが、

が記載されています。対象の「油入り変圧器」 もし、対象物の発見があった場合は、

「据置鉛蓄電池」「高圧コンデンサ」が図面に 監督職員と協議の上、適正処分としてください。

見あたりません。 撤去部位をご指示下さい。

5

ＫＥ－０２にPCB含有の安定器は守口市指定の そのとおりです。

保管庫に搬出入を行うこと。とありますが、 廃園した旧にわくぼ幼稚園で保管を

守口市様指定の保管場所まで移動させて保管 検討しております。

するのでしょうか。

また、その場合の保管場所について指定が

あれば御指示下さい。

質　問　事　項 回　　　　　　答


