
工　事　名　　旧庭窪コミュニティセンター分室解体工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

1）金抜設計書Ｐ22　Ｄ.共通仮設費　アスベスト事前・
分析調査費
分析検体数をご教授ください。

15検体を想定しているが、契約後、現地調査を行い必要に
応じて分析検体数を決定するものとする。

2）図面A-09「アスベスト分析調査必要建材」
リシンに石綿が含まれる場合は別途追加工事となる
かご教授ください。

本工事にて適正に撤去・処分するものとする。

3）図面Ｅ-02　注）トランス及びコンデンサはＰＣＢ含
有・・・
ＰＣＢ混入が疑われる廃棄物の分析検体数をご教授
ください。

トランス2台を想定しているが、契約後、現地調査を行い必
要に応じて分析検体数を決定するものとする。なお、本工
事でＰＣＢ混入の廃棄物が発見された場合は、図面A-03．
特記仕様書(2)に記載のとおり、本市に引き渡すこと。
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