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既設増島製作所製の送風機が生産終了の為、他
メーカーの送風機を検討しております
が、送風機の材質（鋼板製でＯＫか）流体、電圧、
設置場所が屋内or屋外が不明ですの
で、ご教示お願い致します。

送風機の材質は鋼板製で問題ありません。
流体は外気となります。
電圧は200Vとなります。
設置場所は屋内（地下１階）となります。
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