
工　事　名 守口市処理場発電機室空調設備工事

空冷ヒートポンプパッケージエアコンの仕様は、 お見込みの通りです。

標準仕様と考えて宜しいでしょうか。

冷媒被覆銅管の保温圧は、標準仕様と考えて

宜しいでしょうか。

明細書に、冷媒管保温ですが、100A（樹脂カバー）今回工事に屋外配管はありません。

とありますが、特記仕様書の4、一般事項（5）

ご指示下さい。

の１）屋内露室：樹脂カバーラッキングとありますが

屋外の配管の保温仕様の明記が御座いませんので、

質　問　・　回　答　書
令和4年5月16日

質　問　事　項 回　　　　　　答

冷媒被覆銅管の保温厚は、国交省仕様とします。


